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Spaudos g. 46, Joniskis

I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabuc¢io namo esancio Spaudos g. 46, Joniskis (modernizavimo) projekto dalies,
namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas parengtas sudarytos sutarties Nr. SS-20 pagrindu,
tarp UAB "Skraida", jm. kodas 122227496, Giedros g. 41, Vilnius ir UAB "Joniskio buty tkis", jm. k.
157521319, Vilniaus g.43, Joniskis.

Investicijy planas parengtas vadovaujantis vizualine apziiira 2017.11.22, aktas Nr. 2017-
11/4, nuotraukomis darytomis 2017.11.22, namo energinio naudingumo sertifikatu, sertifikato Nr. KG-
0163-0055, iSdavimo data 2017.12.05, daugiabu¢io namo savininky bendrijos pirmininko pateikta
informacija, aktais ir namo techninés apskaitos bylos bréziniy kopijomis, vadovaujantis daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213, Lietuvos Respublikos valstybés paramos biistui jsigyti ar iSsinuomoti ir
daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymu, Valstybés paramos daugiabu¢iams namams
atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty
igyvendinimo prieziiiros taisyklémis, patvirtintomis Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr.
1725 aktualia redakcija ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui igyvendinti skirto
kaupiamojo jnaSo ir(ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo* (Valstybés paramos
taisyklés) aktualia redakcija, Statybos jstatymu, kitais susijusiais teisés aktais ir daugiabuc¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasu patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. D1-107 aktualia redakcija.

Investicijy plano rengimo vadovas ir reng¢jas Saulius Vytautas Skrodenis, PENS atestato
Nr. 0162, pazyméjimas Nr. INV 003, tel. +370 699 63333.

Investicijy planas yra daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo
etapas, kuriame, jvertinus architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamojo kultiiros paveldo
vertybiy ir jy teritorijy apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo
fizinés biuklés tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindZiamos namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemonés nustatant jy energinj ir ekonominj efektyvuma, investicijy dydi ir jy
paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams, nustatomos pagrindinés techninés uzduoties salygos
daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti.

Projektavimo ar statybos darbus vykdancios jmonés turi atlikti reikalingus (patikslintus)
pastato matavimus ar skai¢iavimus. Investicijy plane pateikti skai¢iavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realiy
rodikliy deél: 1) energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy pasirinkimo; 2) del skirtingy
atnaujinimo priemoniy numatomy projektiniy sprendiniy; 3) dél pastato atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jdiegimo parengiamuojy laikotarpiu. Rengiant techninj darbo projekta ir planuojant rangos
darbus, kiekius biitina tikslinti. Darbams reikalingas techninis darbo projektas ir statybos leidimas.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabuc¢io gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibtidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) - miirinis;

2.2. auksty skaicius - 4;

2.3. statybos metai -1993 , tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. - [-318-0104.84
2.4. namo energinio naudingumo klas¢ E, sertifikato Nr. KG-0163-0055, i§davimo data 2017-12-05;

2.5. uzstatytas plotas - 224,30 (m?) ;

2.6. namui priskirto Zemés sklypo plotas - nepriskirtas (m?) ;

2.7. atkuriamoji namo verte, 81,465 tukst. Eur (VI Registry centro duomenimis).
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Spaudos g. 46, Joniskis
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eil. Pavadinimas Mato | Kiekis, Pastabos
Nr. vnt. vnt.
1 2 3 4 5
2.1 |bendrieji rodikliai
2.1.1. |buty skaicius vnt. 8
2.1.2. |buty naudingasis plotas m? 537,77
513, [ramo negyvenamosios paskirties — 0
patalpy skaicius*
514, [1amo negyvenamosios paskirties e 0
patalpy bendrasis plotas
namo buty ir kity patalpy naudingasis )
215, (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4) m S3T.77
2.2 |sienos (nurodyti konstrukcija)
Fasadas su iSore - 677,74 m2, fasado
e ) . plotas lodZijose - 93,44 m2. Balkony
iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir otvariniu sieneliu plotas - 60.00 m2
2.2.1. kity angy plota), jskaitant m? 896.77 [P Kr 4 1 up A
angokrascius IAngo asciy p 'otgs - 65.59 m23.1s U
langy, esanciy jstiklintose lodZijose -
28,62 m2.
59 [iSoriniy sieny Silumos perdavimo wimkl 127
koeficientas
Cokolis virs§ grunto - 105.36m2,
2.2.3. |cokolio plotas m? 149.31 [angokrasciai - 3.53 m2, cokolis grunte -
40.43 m2
224 cokohf) Silumos perdavimo WKl 2.5
koeficientas
2.3 |stogas (nurodyti konstrukcijg)
2.3.1. [stogo dangos plotas m? 250.99
230, Stogo ar perdangos pastogéje wimkl 085

Silumos perdavimo koeficientas

2.4 |buty ir kity patalpy langai ir balkonuy durys

2.4.1. |langy skaicius, i$ juy: vnt. 34
2411, langq., pakeisty | mazesnio Silumos vit. 34
pralaidumo langus, skaicius
2.4.2. [langy plotas, i$ jy: m? 64.88
2491, Langg, pakeisty j mazesnio Silumos o 64.88
pralaidumo langus, plotas
2.4.3. |balkony (lodzijy) dury skaicius, i$ jy: | vnt. 12
balkony (lodzijy) dury, pakeisty i
2.4.3.1.jmazesnio Silumos pralaidumo vnt. 12

duris,skaicius

2.4.4. |balkony (lodzijy) dury plotas, i$ jy: m? 19.44

balkony (lodzijy) dury, pakeisty i
2.4.4.1.mazesnio Silumos pralaidumo duris, m? 19.44
plotas

2.5 |bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rusiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius 4
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Spaudos g. 46, Joniskis
1 lentelés tesinys

Eil. Pavadinimas Mato | Kiekis, Pastabos
Nr. vnt. vnt.
1 2 3 4 5
2.5 |bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rusiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys
251, ske‘ucl‘ug berzd.rOJ'o naudojimo 'I:V)a}talpq vt 1
(laiptiniy, risiy ir kt.) langy, 18 jy:
skaicCius langy, pakeisty ] mazesnio
2.5.1.1 filumos pralaidumo bendrojo |\ |
naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy ir
kt.)
2.5.2. plqtag b.endfoj. © paudopmo pa}‘Ea} Pu m? 8.53
(laiptiniy, risiy ir kt.) langy, 18 jy:
plotas langy, pakeisty | mazesnio
2591, s1lum9§ pralaidumo b;ndrqjo o e 0
naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy ir
kt.)
2.5.3. [lauko dury skaicius vnt. 4
2.5.4. [lauko dury plotas m? 8.38
2.6 |rusys
2.6.1. [rEisio perdangos plotas m? 143.49
6. risio perdangos Silumos perdavimo wimk| 071
[koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos
paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras
nekilnojamasis daiktas.
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Spaudos g. 46, Joniskis

3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemuy fizinés-techninés buklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir

*® oys__ o Ve
.. w & ISsamus biklés apraSymas neeiliniy apziury,
. Vertinimo S E . o cra e - statybos tyrinéjimuy
Eil. . = = | (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir | . . veo
N objektas = £ ir vizualinés apziiiros
r &5 pan.) akty datos
2] ’
Z registracijos
numeriai,
vykdytojai)
1 2 3 4 5
Sienos Fasadiniy sieny konstrukcija — plyty miiras. Sieny
1. . onstrukcija vietomis pazeista. Sienos nesiltintos,
3.1 (fasadinés) 3 |konstrukcij t p ta. S Itint
neatitinka Siuolaikiniy reikalavimy. 3
Pamatai - betono iStisiniai. Buklé patenkinama, =
bamatai ir pavoj i'ngq 1trﬁki_mu, ne'paste‘péta,. pflmatai ne§iltir}ti, §
3.2. uoerindos 3 mnuogrindos sutriike, vietomis atitrik¢ nuo cokolio, o
& apauge samanomis, zole ir augalais, vietomis El
nuolydis i cokolio puse. Q
Plokscias stogas. Stogas neSiltintas, nuolydziai | :
33, ktoeas 3 lietaus surinkimo sistemg gerai nesuformuoti.Danga =
2. Plog vietomis pusléta. Ventiliaciniy kaminéliy elementy N
plyty muras vietomis iStrupéjes. o
La;l%glnlr durvs Butuose langy ir balkono dury biiklé patenkinama, %
3.4. bu tuos? i Y 3 |didzioji langy dalis pakeista naujais PVC profiliy su A
i 1 stiklo paketais. Laiptinés langai - seni mediniai. Z
1tose patalpose S
Balkony laikanti konstrukcija — gelzbetoninés b
balkony ar s o e y - e 1. S
lodzii plokstés. Laikanciy gelzbetoniniy konstrukcijy bikle NS
3.5. i o 3 |gera. Pavojingy balkony konstrukcijy pazeidimy s
aikanciosios . o e Q
. nepastebeta. Balkony aptvariné sienelé¢ murine. ”
konstrukcijos PP v ey o 8
Balkonai jstiklinti skirtingo medziagiSkumo rémais. v
- — = <
Riisio perdanga g/b ploksciy, deformacijy o
3.6. Iisio perdanea | 3 nepastebéta, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas, g
o P & Siluminés savybes (Silumos perdavimo koeficientas) >
netenkina norminiy reikalavimy. 5
2
| i ir lauk e . . _ ) 5
daunrgasllgi E‘glné(;e Laiptinés ir riisio langai-mediniai, nesandaris, labai :E
37 lir kiose p 2.3 prastos buklés. Laiptinésdurys pakeistos - metalinés, 2
T . rusio ir tambiro durys-medinés, nesandarios, prastos o
pendrojo buklés 2
naudojimo ' g=
patalpose _ E
Sildymas — centralizuotas, Silumos punkte °
Sildymo Silumokaitis atnaujintas. Sildymo sistema g
3.8. [inZinerinés 2-3 [vienvamzd¢, vamzdynai paZzeisti korozijos. Sildymo %
sistemos prietaisai - daugumoje ketaus radiatoriai, Syla

nevienodai. Stovuose néra balansavimo priemoniy.

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Spaudos g. 46, Joniskis
2 lentelés tesinys

1 2 3 4 5
:
arito vandens Karsto buitinio vandens paskirstymo sistema S
39. .. T, 3 [centralizuota, keista plastikiniais vamzdynais. Buklé oo
inzinerinés . =
. patenkinama. .
sistemos =
Z
o Salto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto 4
vandentiekio . % . . -
3.10. inerines 3-2 [tinkly. Salto vandens vamzdyny bei jy daliy bukle z.
. patenkinama, vietomis pazeista korozijos. =
sistemos >
<
Nuoteky sistema centralizuota, magistraliniai O
nuoteky : . s A =<
L vamzdynai patenkinamos biikles, kai kuriuose S
3.11.[8alinimo 2-3 T L. .o —
v, butuose atnaujinti. Lietaus kanalizacijos stovai risyje 2
inzinerinés - S~
. pakeisti. 5=
sistemos o
'Védinimo sistema nattrali kanaliné, oro pritekéjimas g :2
vedinimo vyksta pro langus ir duris, oro iStraukimas pro T o
3020 L0 2-3 o =2 o
inZinerines vertikalius védinimo kanalus. Védinimas = L
sistemos nepakankamas selil)
e
=
elektros . . TR N
. Bendrojo naudojimo patalpose elektros instaliacijos 2
3.13.|bendrosios 2-3 | : g
N buklé patenkinama. ”
inzinerinés B
. =
s1stemos E
Q
3.14.0.. .. . kol
liftai (jei yra) °
g
3.15.1 . =
kita h

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius
metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy
gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).
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Spaudos g. 46, Joniskis
4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj 2014-2016 metai.

Namo esamos buklés energinis naudingumas jvertinamas pagal namo energinio
naudingumo sertifikata Nr. KG-0163-0055, parengta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®. Namas atitinka E
energinio naudingumo klasg, skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos sanaudos pagal esamos padéties
energinio naudingumo sertifikato duomenis yra 196,69 kWh/m*metus.

3 lentel¢je pateikiamos faktinés Siluminés energijos sanaudos namo patalpy Sildymui,
pagal paskutiniyjy 3-jy mety iki investicijy plano rengimo mety duomeny vidurkj ir nurodomos namo
Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui kWh/metus ir kWh/m? namo naudingojo ploto/metus.
Taip pat pateikiama paskutiniyjy trejy mety Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy skaicius (Saltinis
http://www.ena.lt/skaiciuokle/index.php) ir Siluminés energijos sgnaudos vienam dienolaipsniui.

3 lentelé
- Rodiklis Mato vat. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skaiciuojamosios namo Siluminés
ij tal
41,1 Fnereios sanaudos patalpy KWh/m?/metus 196,69
Sildymui pagal energinio
naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2.[Namo energinio naudingumo klasé klasé E
Faktinés Siluminés energijos kWh/metus 37802
sagnaudos namo patalpy Sildymui
4.1.3. o o
pagal ankstesniyjy 3-ju mety iki kWh/m?metus 70,29
projekto rengimo mety vidurkj
4.1.3 punkte nurodyty Sildymo
4.1.4.[sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis 3053,6
skaiCius
Siluminés energijos sagnaudos
4.1.5 jpatalpy Sildymui vienam kWh/dienolaipsniui 12,38
dienolaipsniui

4.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio
naudingumo sertifikato duomenis - pastato atitvaros netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®. Pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato Nr. KG-0163-0055 duomenis, didZiausi Silumos nuostoliai:

4.2.1 per pastato sienas;

4.2.2 per pastato ilginius Siluminius tiltelius;

4.2.3 per pastato langus;

4.2.4 per pastato stoga.

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius 8
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5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Spaudos g. 46, Joniskis

Ivertinus pastato energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0163-0055, namo fizinés buklés duomenis (zr. 3 sk.), numatomos namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemoneés, kurios, palyginti su esama E pastato energinio naudingumo klase, uztikrina aukS$tesne: pirmuoju variantu B, antruoju variantu B.
Numatomos jgyvendinti daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nurodomos 4 lenteléje.

4 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai Numatyta variantuose
Atitvaros Darb
Eil. Priemonés pavadinimas Trumpa§ l?riemoné§ apra§‘ym'as, nurodaflt. §ilumf)s kiekils! . -
. onstrukciniy sprendimy principus, techninés erdavimo ariantas ariantas
Nr konstrukciniy sprendimy p pus, tech perd (msz tasI |V tas I1
jrangos charakteristikas ir pan koeficientas, Vn’t ) ’
U (W/m’K) * )
1 2 3 4 5 6 7
5.1 [Energijos efektyvuma didinancios priemonés
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant Buty balkony/lodzijy jstiklinimas plastikiniais PVC
511 [esamos balkqnq ar lodgqu .ko.ns‘Frl.lkcuos rémais su §t1klo quej[a}s, 1s}<a1tant esamos balkqnq 4038 m?
sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos istiklinimo
konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta [konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekta.
Laiptinés langy/balkony dury keitimas j plastikinius
langus su stiklo paketu. Seny langy bloky i§¢émimas 1§
sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma, palangiy
_ . | sl iSémimas, naujy montuojamy langy/balkony dury 1,3 ~6,08 m?
BgnferJ ° naudojimo pgta POSE esanciy 1angy 1),k jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Vidiniy
keltlm.e?s. .1r (ar) ben_drOJo Iiiudoj 1n}o'1auk0 ir iSoriniy naujy palangiy jrengimas, pilna vidiniy ir
dury (}C_]ll:ll(?, ta:mburo, balkony, Tusio, iSoriniy angokrasc¢iy apdaila.
5.1.2. [konteinerinés, Silumos punkto) keitimas
(jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy Laiptinés lauko dury keitimas metalinémis durimis.
poreikiams (panduso jrengimas) Laiptinés durims motuojami dury pritraukikliai. 16 DT 0

IAtlickami susij¢ apdailos darbai - pilna vidiniy ir
iSoriniy dury angokrasciy apdaila.

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Spaudos g. 46, Joniskis
4 lentelés tesinys

1 2 3 4 5 6 7
5.1 [Energijos efektyvumg didinancios priemonés
Laiptiniy jéjimo aiksteliy, i€jimo laipty remontas. ~102 m? O
INéra techninés galimybés jrengti pandusy. ’
Riisio langy keitimas  plastikinius langus su stiklo
paketais. Seny langy bloky iSémimas i$ sieny,
iskaitant atlieky sutvarkyma, palangiy iSémimas,
_ . B naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir 1,3 ~2,45 m? [=] [=]
Be'n.drOJo- naudojimo pgtalpose esanciy langy tvirtinimas. ISoriniy palangiy jrengimas, sandiiry tarp
keltlmﬁ?,lr (ar) ben_drOJo naudOJlrrfo.lauko stakty ir sienos hermetizavimas, vidiné ir iSoriné
dury (.16]11.11('), talmburo, balkony, risio, angokraiciy apdaila.
5.1.2.konteinerinés, Silumos punkto) keitimas
(jskaitant susijusius apdailos darbus), j&jimo | _ . . . i
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy Rusm' lauko c%urq keltlmgs. Dury§ kemamgs 1
boreikiams (panduso jrengimas) n?qtallr}e's, apsiltintas dur_ls. I duris mon‘FuOJ.amos
cilindrinés spynos. Sandiiry tarp stakty ir sienos 1,6 ~1,93 m?
hermetizavimas, pilna dury vidiniy ir iSoriniy
angokrasciy apdaila.
Tambiiro dury keitimas. Tamburo durys kei¢iamos i
plastikines. Apatiné dury dalis su uzpildu, virSutiné
dalis — armuotas stiklas. Durims montuojami dury 1,57 ~2,67
pritraukikliai. Pilna dury angokras¢iy apdaila.

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
Tel.: +37069963333 e-pastas: skraida@skraida.lt
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Spaudos g. 46, Joniskis
4 lentelés tesinys

1 2 3 4 5 6 7
5.1 [Energijos efektyvuma didinancios priemonés
IApatiniy auks$ty balkony ploks¢iy pavirsiy
paruosimas, apsiltinimas i$ apacios tvirtinant ~19,53 m?
termoizoliacines plokstes, apdaila - tinkas.
[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas,
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos
g:frell;ﬁ ef\)/ aifihn.lrr:r?’ fnslarzlrl 11<1eeitt\i/§1nglzel llgtros Balkony aptvérimy atnaujinimas, remontas, Siltinimas
5.1.3.[, . vimd, [rengiing ar kettima, > |ir apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama 1,3 ~60 m?
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo ..
o . . . . konstrukcija.
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimag
(i8skyrus keitimg naujais) ir nuogrindos
sutvarkyma
Cokolio ir pamaty (antZeminés dalies) Siltinimas
tvlrt}nant terrpczgohacm@ ploksteg, pokoho apdaila. 0.25 108,89 m?
Risio langy ir Sviesduobiy langy (jeigu yra)
angokrasciy Siltinimas ir apdailinimas.

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Spaudos g. 46, Joniskis
4 lentelés tesinys

2

7

5.1

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

sutvarkyma

[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas,
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos
defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy
demontavima, jrengima ar keitima, elektros,
"|dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimag
(i8skyrus keitimg naujais) ir nuogrindos

Fasadiniy sieny ir angokrasc¢iy apSiltinimas
polistireninio putplas¢io termoizoliacinémis
ploksStémis tinkuojant silikoniniu plonasluoksniu
armuotu tinku. Pastoliy sumontavimas ir
iSmontavimas. Sieny pavirSiy paruosimas Siltinimui
(plysiy, jtrukimy, sitiliy, iSdauzy taisymas, kitas
remontas); termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimas ir
papildomas tvirtinimas smeigémis; i§lyginamojo
sluoksnio jrengimas tvirtinant tinklelj, kampy
papildomas armavimas, dekoratyvinio tinko
irengimas. Siltinant sienas aptaisomi angokras¢iai,
irengiamos lauko palangés visiems langams. Parapety
skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po
apsiltinimo.

0,2

~714,71 m?

Fasadiniy sieny, stiklinty balkony viduje, apsiltinimas
ir tinkavimas plonasluoksniu armuotu tinku. Sieny
pavir$iy paruosimas Siltinimui (plySiy, jtrukimy,
sitiliy, iSdauzy taisymas, kitas remontas);
termoizoliaciniy plokSciy klijavimas ir papildomas
tvirtinimas smeigémis; dekoratyvinio tinko
irengimas. Siltinant sienas aptaisomi angokras¢iai,
irengiamos iSorinés palangés langams.

0,3

~122,06 m?

Pamaty Siltinimas ne maziau 0,6 m, nuo grunto
pavirSiaus. Esamos nuogrindos paSalinimas, grunto
atkasimas. Atkasty pamaty hidroizoliacija, pavirSiaus
paruos$imas. Pamaty Siltinimas tvirtinant
termoizoliacines plokstes, grunto sutankinimas ir
uzkasimas. Nuogrindos jrengimas (Saligatviy
plytelémis su vejos borteliais ar i8tisiniu betonavimu)
su pagrindo paruoSimu. Vejos (jeigu yra) atstatymas.

0,25

~40,43 m?

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
Tel.: +37069963333 e-pastas: skraida@skraida.lt

12




Spaudos g. 46, Joniskis
4 lentelés tesinys

1 2 3 4 5 6 7
5.1 [Energijos efektyvumg didinancios priemonés
'Védinamas fasadas apsiltintas termoizoliacinémis
plokstémis, apdaila plokstémis. Pastoliy
[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, [sumontavimas ir iSmontavimas, sieny pavirsiy
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos paruoSimas Siltinimui (ply$iy, jtrikimy, sitliy,
defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy iSdauzy taisymas, kitas remontas), perforuoto
513 deI'nonta\./imaf, jrengimz} ar kgitimq, elektros, cokolipio pI'Of?lli'O jrengimas, lauko palang?q i'r . 0.2 71471 m? 0
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo stogeliy skardinimas, parapety skardos nuémimas ir
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima naujas apskardinimas po apsiltinimo. Metaliniy
(iSskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos profiliy karkaso sistemos jrengimas, sienos $iltinimas
sutvarkyma tvirtinant termoizoliacines plokstes, véjo izoliacijos
irengimas, apdaliniy ploks¢iy tvirtinimas.
IAngokrasc¢iy apSiltinimas ir apdaila.
Elektros bendrosios inZinerinés sistemos -
horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir
rtisio patalpy kabeliy ir apSvietimo jrenginiy keitimas.
Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas,
, , ... .. .. lelektros instaliaciniy vamzdZiy montavimas, ~250,99 m? ]
K.ltu pastato bendrop flau.dO.J 1Mo IMzinerniy sujungimy, atSaky ir pravady dézuciy montavimas,
smtgmq (elektros, Priesgalsrines saugos, elektros kabeliy montavimas, jungikliy ir Svietuvy
5.1.4. geriamojo Yandeps’ bultlplq .nuotekq,w montavimas riisio bendro naudojimo patalpose ir
d'rer}a'zo,' taip p at 1 hamut p rlklausancflg gyventojy sandéliukuose, varzy matavimas.
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas
Elektros bendrosios inzinerinés sistemos - vertikalios
1nsvta'11a'cuos. magl‘str‘al}mal kab.eh.alvlr‘ namo laiptiniy 4 laipt. 0
apSvietimo instaliaciniy kabeliy ir Svietuvy remontas
ar keitmas.
Riisio luby (perdangos) pavirSiaus paruoSimas,
5.1.5.[Riisio perdangos Siltinimas siltinimas termoizoliacinémis plokStémis jrengiant 03  |143,99m3 [
karkasg ir aptaisant lakstine medziaga arba
tinkavimu.

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Spaudos g. 46, Joniskis
4 lentelés tesinys

2

5 6 7

5.1

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy

"pertvarkymas ar keitimas

Cirkuliacijos sistemos magistraliniy vamzdyny
keitimas pastato risyje. Esamy magistraliniy
vamzdyny demontavimas, naujy vamzdyny
montavimas, (jeigu reikia, daZymas korozijai
atspariais dazais), uzdaromyjy ventiliy jrengimas,
izoliavimas kevalais su folija, hidraulinis bandymas.

~17,02 m

Cirkuliacijos sistemos stovy vamzdyny keitimas,
uzdaromyjy ventiliy jrengimas. Esamy cirkuliacijos
stovy vamzdyny demontavimas, naujy stovy atSaky i
butus montavimas, jskaitant stovy ir atSaky
atjungiamuosius bei stovy vandens isleidimo ¢iaupus,
sumontuoty vamzdyny izoliavimas riisyje. Stovy
prijungimas prie cirkuliacijos jrenginiy butuose.

~53,59 m

KarSto vandens magistraliniy vamzdyny keitimas
pastato riisyje, jzoliavimas kevalais su folija,
uzdaromyjy ventiliy jrengimas. Esamy karStojo
vandentiekio vamzdyny magistraliniy vamzdyny
demontavimas, naujy vamzdyny montavimas.

~17,02 m

KarSto vandens sistemy balansavimas jrengiant
automatinius balansinius ventilius ir atjungimo
ventiliai su drenazo funkcija. KarSto vandens sistemy
balansavimas, reguliavimas ir pridavimas
eksploatacijai, sumontuotos jrangos izoliavimas.

2 vnt.

Kar$to vandens stovy vamzdyny keitimas iki risio
luby, uzdaromyjy ventiliy jrengimas. Esamy karstojo
vandentiekio stovy vamzdyny demontavimas, naujy
stovy atSaky montavimas, jskaitant stovy ir atSaky
atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo Ciaupus,
sumontuoty vamzdyny izoliavimas riisyje.

~53,59 m

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Spaudos g. 46, Joniskis
4 lentelés tesinys

2

7

5.1

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy

"pertvarkymas ar keitimas

Sildymo daliklinés aspkaitos sistemos jrengimas,
nuotoliniam duomeny nuskaitymui, energijos
vartojimo prognozavimui, naudojant automatizuotg
apskaitos ir valdymo sistema su internetine prieiga
kiekvienam gyventojui. Silumos dalikliy
montavimas, nuotoliniy duomeny nuskaitymo,
kaupimo ir perdavimo prietaisy ir jrenginiy
montavimas, nuotolinio duomeny nuskaitymo
apskaitos sistemos derinimas ir adresy jregistravimas.

8 buty

Sildymo prietaisy (radiatoriy) keitimas butuose ir
laiptinése, keiCiant radiatorius ir visus atvamzdzius.
Radiatoriy atjungimas atsukant ilgasriegius, esamy
radiatoriy nuémimas, iSnesimas ir pakrovimas j
transporto priemones arba sud¢jimas i paketus.
Radiatoriy laikikliy tvirtinimas, naujy radiatoriy
pakabinimas ant laikikliy, radiatoriy prijungimas prie
vamzdyno.

~30000 W

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas
pastato riisyje. Esamy magistraliniy vamzdyny
demontavimas, naujy vamzdyny montavimas,
uzdaromuyjy ventiliy jrengimas, izoliavimas kevalais
su folija, hidraulinis bandymas.

~109 m

Sildymo sistemos stovy vamzdyny keitimas jrengiant
dvivamzde Sildymo sistema, uzdaromyjy ventiliy
irengimas. Esamy Sildymo stovy vamzdyny
demontavimas, naujy stovy, atSaky i butus
montavimas, jskaitant stovy ir atSaky
atjungiamuosius bei stovy vandens i§leidimo ¢iaupus.

Stovy prijungimas prie Sildymo prietaisy butuose.

~206 m

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Spaudos g. 46, Joniskis
4 lentelés tesinys

1 2 3 5 6 7
5.1 [Energijos efektyvumg didinancios priemonés
Sildymo sistemy balansavimas jrengiant automatinius
balansinius ventilius ir atjungimo ventiliai su drenazo
funkcija. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir 9 vnt.
pridavimas eksploatacijai, sumontuotos jrangos
izoliavimas.
Sildymo vamzdyno atnaujinimas (vienvamzdés
Sildymo sistemos modernizavimas) jrengiant apvadus 33 vnt. Ll
esamiems Sildymo prietaisams (radiatoriams).
Silumos punkto keitimas, atnaujinimas ir
516 Sildymo ir (ar) karSto vandens sistemy automatizavimas jrengiant naujg Silumos mazgo
" pertvarkymas ar keitimas Sildymo modulj su Silumos apskaita, karSto vandens
modulj. Filtry su visais regeneracijos automatiskais 1 kompl.
ciklais (sirymo gamyba, terSaly iSplovimas j
kanalizacija, dervos granuliy plovimas ir skalavimas)
jrengimas.
Termostaty (reguliavimo jtaisy - termostatiniy
ventiliy) ant Sildymo prietaisy (radiatoriy) jrengimas 33 vnt.
su gamykliniu temperatiiros nustatymu 16-26° C.
Vamzdyny izoliavimas riisyje kevalais su folija. ~30 m []
Stogo ar perdangos pastogg¢je Siltinimas,
iskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar
it ijy Salini t keiti . tee . .
d.e ormacuyy S.a ‘mm’ stogo dangos keitima, Laiptiniy stogeliy remontas, Siltinimas ir naujos
lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar . ; : . )
5.1.7.]. . ot e dangos jrengimas, sutvarkomas lietaus nuvedimas ~20,1 m
irengima, arba naujo $laitinio stogo (be .
N . e nuo stogeliy.
patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant
kopécias | pastoge), apSiltinant jj arba
perdangg pastogeje

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
Tel.: +37069963333 e-pastas: skraida@skraida.lt

16




Spaudos g. 46, Joniskis
4 lentelés tesinys

2

7

5.1

Energijos efektyvumg didinan¢ios priemon

és

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas,
iskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar
deformacijy Salinimg, stogo dangos keitima,
lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar

"lirengima, arba naujo $laitinio stogo (be

patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant
kopécias | pastoge), apSiltinant jj arba
perdangg pastogeje

Lietaus nuoteky Salinimo esamy rusio magistraliniy
vamzdyny iSardymas, naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo iSvado
movos rusyje iki jmovos stovo pravalai prijungti.
Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo
vietose. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. Hidraulinis
bandymas.

~12,5m

Lietaus nuoteky Salinimo stovy vamzdyny keitimas.
Esamo nuotakyno stovy demontavimas, naujy
plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy
montavimas nuo zemiausiai stove pastatytos pravalo
iki jlajos. Jlajos montavimas. Hidraulinis bandymas.

~13,5m

Plokscio stogo Siltinimas termoizoliacijos plokstémis
ant esamos dangos ir jrengiant naujg danga.
Sutvarkomi ir apSiltinami védinimo kanalai ant stogo,
sutvarkoma zaibosauga. [rengiami nauji
apskardinimai, jei reikia apsauginé tvorele,
keiciamas/Siltinamas uzlipimo ant stogo liukas.

0,16

~250,99 m?

Védinimo sistemos sutvarkymas arba

.[pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos

sistemos jrengima

Sutvarkoma (jrengiama) patalpy védinimo sistema
pagal galiojan¢ius normatyvinius reikalavimus.
Irengiama védinimo sistema - automatinés orlaidés
langy rémuose, specialios grotelés ant nattralios
ventiliacijos angy butuose, nuolatinio veikimo oro
iStraukimo deflektoriai ant védinimo kanaly — ant
stogo.

8 buty

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Spaudos g. 46, Joniskis
4 lentelés tesinys

2

7

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

'Védinimo sistemos sutvarkymas arba

.[pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos

sistemos jrengima

'Védinimo sistemos sutvarkymas ir remontas.
AtkemsSami, dezinfekuojami ir iSvalomi esami
natiiralios ventiliacijos kanalai (biocheminiu bei
mechaniniu biidu). Védinimo groteliy keitimas.
'Védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas.

8 buty

5.2

Kitos priemonés

5.2.1.

Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy
sistemy (elektros, priesgaisrinés saugos,
geriamojo vandens, buitiniy nuoteky,
drenazo, taip pat ir namui priklausanciy
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas

Bendro naudojimo nuoteky magistraliniy vamzdyny
keitimas. Nuoteky sistemos esamy vamzdyny
iSardymas, naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy
daliy bei jrangos montavimas nuo i§vado imovos iki
imovos stovo pravalai prijungti. Grindy ardymas ir
atstatymas vamzdziy klojimo vietose. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. Hidraulinis bandymas.

~16,5m

Bendro naudojimo nuoteky stovy vamzdyny
[keitimas. Esamo vamzdyno demontavimas, naujy
plastikiniy stovy vamzdZiy ir fasoniniy daliy
montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos
iki buto sistemos prijungimo jungties. Vamzdziy
[kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. Stovo iSvedimas vir§ stogo sistemai
veédinti. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas
stogo perdangoje. Hidraulinis bandymas.

~27 m

Bendrojo naudojimo Salto vandens magistraliniy
vamzdyny keitimas ir pertvarkymas pastato riisyje,
izoliavimas nuo rasojimo, uzdaromyjy ventiliy
jrengimas. VamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. Vamzdyny
praplovimas dezinfekavimas, hidraulinis bandymas.
'Vandens filtry prie jvado jrengimas.

~17,02 m
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Spaudos g. 46, Joniskis
4 lentelés tesinys

1 2 3 5 6 7
5.2 [Kitos priemonés
Bendrojo naudojimo Salto vandens stovy vamzdyny
keitimas ir pertvarkymas, uzdaromyjy ventiliy
Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy frengimas. Salto Val}dentlek{o st?vq esamy quzqynq
. S .o demontavimas, naujy stovy ir atSaky i butus, jskaitant
sistemy (elektros, prieSgaisrinés saugos, stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy iSleidimo
5.2.1.|geriamojo vandens, buitiniy nuoteky, 4 4 ayung e ~53,59 m

drenazo, taip pat ir namui priklausanciy
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas

Ciaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo
butuose. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

* pateikiamas trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius,
techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame
reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
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Spaudos g. 46, Joniskis
6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo nustatymas

Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy energinis naudingumas nustatytas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo
jvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®. Suminés
Siluminés energijos sgnaudos namo patalpy Sildymui kWh/m?*/ metus nustatytos pagal planuojamas jgyvendinti energija taupancias priemones. Numatomy
jgyvendinti priemoniy suminis energinis naudingumas jvertintas palyginus planuojamas Siluminés energijos sgnaudas su esamos padéties skaiCiuojamosiomis
$iluminés energijos sanaudomis namo patalpy sildymui. Sis santykis isreiskiamas procentais ir nurodomas 5 lentelés 6.3 eilutéje (reikalaujama ne maziau 20 %).

[¥metamo §iltnamio efekta sukelianéiy dujy (toliau SESD) CO, kiekio sumazéjimas apskaiGiuotas pagal daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto rengimo tvarkos apraso (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. jsakymo Nr. D1-107, 2 priede pateikta metodika. Duomenys
surasyti ] 5 lentele.

5 lentelé
Kiekis
Eil. Rodikliai Mato vnt. " Planuojama
Nr. Esama padétis - -
Variantas I | Variantas 11
1 2 3 4 5 6
6.1. |Pastato energinio naudingumo klase Klasé E B B
6.2. [Skaic¢iuojamosios namo Siluminés energijos sagnaudos patalpy Sildymui kWh/m?/metus 196,69 66,66 54,47
6.2.1. [Siluminés energijos sanaudos pastatui $ildyti kWh/m?/metus 196,69 66,66 60,76
6 Tt Kork v oios P Kompensuol SIS oy meus| 104 B4 |83
6.2.3. [Silumos nuostoliai per pastato sienas kWh/m?/metus 79,93 19,34 18,53
6.2.4. [Siluminés energijos sanaudos karStam vandeniui ruosti kWh/m?/metus 77,69 1,25 41,29
6.2.5. [Vidiniai $ilumos i$siskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu kWh/m?*metus 56,04 42,68 42,68
6.2.6. [Silumos pritekéjimai i iSorés pastato (jo dalies) §ildymo laikotarpiu kWh/m?*metus 46,58 41,23 41,23
6.2.7. [Suminés elektros energijos sagnaudos pastate kWh/m?*metus 30,17 31,81 31,96
6.2.8. [Silumos nuostoliai per pastato stoga kWh/m?*metus 26,04 3,6 3,44
6.2.9. Silumos nuostoliai per pastato langus, stglangius, Svieslangius, ir kitas skaidrias atitvaras kWh/m?/metus 19,92 10,08 10,34
6.2.10.|Silumos nuostoliai dél pastato védinimo kWh/m?/metus 19,53 14,32 13,72
6.2.11.|Elektros energijos sagnaudos patalpy apSvietimui kWh/m?*metus 13,5 13,5 13,5
UAB ,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius 20
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5 lentelés tesinys

1 2 3 4 5 6
6.2.12.|Silumos nuostoliai per pastato ilginius $iluminius tiltelius kWh/m?*metus 13 3,12 2,98
6.2.13.| - per grindis vir$ neSildomy védinamy riisiy kWh/m?*metus 12,79 6,56 3,58
6.2.14. Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy dél dury KWh/m?/metus 1.88 0.92 0.88

varstymo
6.2.15.Siluminés energijos sanaudos pastatui vésinti kWh/m?/metus 0,46 5,07 5,48
63, Skal.cvl.uOJ'angu{ s1lgm1nes energ'ljc')s.sqna.udq sumazejimas, palyginti su esama padétimi procentais i 66.11% 72.31%
(skaiCiuojamosiomis sgnaudomis iki projekto jgyvendinimo)
6.4. [Ismetamo SESD (CO, ekv.) kiekio sumazéjimas tony/metus - 16,29 17,82

Pastato Sildomas plotas pagal pastaty energinio naudingumo sertifikavimo (sertifikato) duomenis yra 537,77 m?.
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7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Preliminariis daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kainos suvestiniai skai¢iavimo duomenys pateikiami 6 lentel¢je remiantis
sustambintais statybos darby kainy apskaiciavimais, papildomai jvertinus atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabuc¢io namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy
fizing — techning biikle bei rinkos kainas.

6 lentelé
Preliminari kaina
Eil. Rodikliai Variantas I Variantas I1
Nr. IS viso, | Eur/m? (nau- | ISviso, | Eur/m? (nau-
tikst. Eur | dingojo ploto) |tukst. Eur | dingojo ploto)
1 2 3 4 5 6
7.1 [Energijos efektyvuma didinancios priemonés
[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty
711 p.asahnlmq? esamy lletvarVI}ZQZlq dempntawmq, frengimg ar keltlm?, elektros,. c'lujq ar kltq ' 89,199 165.87 112,049 208,36
sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus keitimg naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar
710, deformagljlv} sgl}n}mq, stogo dangos keltlma(,'l'letafus ngvedlrr}o s1‘stemos s‘u:[yarlfqu ar jrengima,| 4,441 4545 24,441 45 45
arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) irengimas (jskaitant kopécias j pastoge),
apsiltinant jj arba perdanga pastogeje
7.1.3. Sildymo ir (ar) karSto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 19,400 36,07 25,856 48,08
714 Balkonq ar 10f12¥1q.1s.t1k11n1mas, 1sk.a.1ta1?t esamos balkon}} ar lodgqu konstrukcijos sustiprinima 5.847 10,87 5.847 10,87
ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekta
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury
(1¢jimo, tambiiro, balkony, risio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius
7.1.5. . ) N R o 3,214 5,98 5,143 9,56
apdailos darbus), j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas)
7.1.6. |Riisio perdangos Siltinimas 0,000 0,00 5,292 9,84
Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy (elektros, prieSgaisrinés saugos, geriamojo
7.1.7. (vandens, buitiniy nuoteky, drenazo, taip pat ir namui priklausanciy vietiniy jrenginiy) 0,000 0,00 3,726 6,93
atnaujinimas ar keitimas
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6 lentelé
1 2 3 4 5 6
7.1 [Energijos efektyvumg didinancios priemonés
7.1.8. |Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos sistemos jrengima 0,497 0,92 2,169 4,03
IS viso:| 142,598 265,17 184,523 343,13
7.2 |[Kitos priemonés
Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy (elektros, prieSgaisrinés saugos, geriamojo
7.2.1. (vandens, buitiniy nuoteky, drenazo, taip pat ir namui priklausanciy vietiniy jrenginiy) 5,958 11,08 5,958 11,08
atnaujinimas ar keitimas
IS viso:| 5,958 11,08 5,958 11,08
Galutiné suma: 148,556 276,24 190,481 354,21
7.3. [Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 4,01% 3,13%

Pagal daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasa, patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. D1-107, investicijy dalis, tenkanti kitoms (ne namo energinj efektyvuma didinan€ioms) priemonéms, nurodytoms Programos

priede, neturi vir§yti 20 procenty nuo bendros investicijy sumos.
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8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné¢ kaina nustatoma susumuojant skaiCiuojamagjg statybos darby kainag, projektavimo darby kaing,
jskaitant projekto ekspertize ir projekto jgyvendinimo priezitirg, kurig vykdo Projekto vadovas, statybos techninés prieziiiros ir projekto jgyvendinimo
administravimo i$laidas. Preliminarios suvestinés projekto parengimo ir jgyvendinimo kainos pateikiamos 7 lentel¢je.

7 lentelé
Eil. Variantas 1 Variantas 11
N ISlaidy pavadinimas Preliminari kaina,| Santykiné kaina, |Preliminari kaina,| Santykiné kaina,
tukst. Eur Eur/m? tukst. Eur Eur/m?
1 2 3 4 5 6
8.1. |[Statybos darbai, i$ viso: 148,556 276,24 190,481 354,21
11 Lér f:{m Ztlallé}rflll)ss darbai, tenkantys energijos efektyvumga didinanc¢ioms 142,598 265.17 184,523 343,13
N e e e R T T e
8.3. [Statybos techniné prieziiira 2,971 5,52 3,809 7,08
8.4. [Projekto administravimas 1,561 2,90 1,561 2,90
Galutiné suma: 164,972 306,77 211,089 392,53

Tolimesniuose skai¢iavimuose priimta, kad iSlaidas pagal 7 lentelés 8.2, 8.3, 8.4 punktus savininkai dengia nuosavomis/skolintomis/valstybeés
léeSomis. 7 lenteléje skaiiuojama nevertinant lengvatinio kredito paskolos paliikany ir valstybés paramos projekto parengimo ir energijos efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms.

Kaupiamojo jnaso ménesiné¢ jmoka skirta daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir kitoms su Sio projekto
jgyvendinimu susijusioms i§laidoms (statybos techninés prieziiiros, daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo ir
kitos iSlaidos) apmokéti, iSskyrus pagal kredito sutart] mokamas paliikanas, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1 kv. metrui, neturi
buti didesné (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rasStu pritaria buto ar kity patalpy savininkas) kaip 0,2 EUR/m2 per ménesj, kai daugiabuc¢io namo naudingasis
plotas 3 000 kv. metry ir daugiau, ir 0,32 EUR/m2 per ménesj, kai daugiabucio namo naudingasis plotas mazesnis kaip 3 000 kv. metry.
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9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy ekonominis naudingumas nustatomas jvertinant investicijy paprastojo
atsipirkimo laikg pagal projekto parengimo ir jgyvendinimo suvesting kaing ir pagal projekto
igyvendinimo iSlaidas, tenkanc¢ias namo buto ir kity patalpy savininkams, atémus valstybés parama. Taip
pat jvertinamas jgyvendinamy energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas.

8 lentelé
Eil. . Rodiklio reik§mé
Rodikliai Mato vnt - - Pastabos
Nr. Variantas I| Variantas I1
1 2 3 4 5 6
9.1. [Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. |pagal suvesting kaing metais 34 40
9.1.2. Jatémus valstybés paramg metais 22 25
99 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo
" [laikas
9.2.1. |pagal suming kaing metais 29 35
9.2.2. [atémus valstybés paramag metais 20 24

Paskolos trukmé numatyta 20 mety. Investicijy atsipirkimo laikas atémus valstybés paramag
pirmuoju variantu ~ 22 mety, antruoju variantu ~ 25 mety, o investicijy atsipirkimo laikas jvertinus
paliikanas ir atémus valstybés paramg pirmuoju variantu ~ 29 mety, antruoju variantu ~ 22 mety,
esamos padéties kainomis.

Remiantis biisto ir urbanistinés plétros agentiiros duomenimis, apklausus atnaujinty
(modernizuoty) daugiabuciy namy gyventojus paaiskéjo, kad po jvykdyto daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizacijos) jy turto verté padidéjo 15-20 proc.
http://www.atnaujinkbusta.lt/index.php/It/p/atnaujink-busta/apie-programa/statistika.
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10. Projekto igyvendinimo planas

Spaudos g. 46, Joniskis

Projekto jgyvendinimo planas sudaromas atsizvelgus j Valstybés paramos taisykliy nuostatas, kad Projektas turi biiti jgyvendintas per dvejus metus
ir kad Projektas gali biiti jgyvendinamas etapais. Tuo atveju, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoné€s grupuojamos pagal etapus.

9 lentelé
Variantas I Variantas 11
Eil. Igyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy ir etapy Darl\)’}; Darl.)q D arl&; D arl.)q Pastabos
Nr. (jei projektas jgyvendinamas etapais) pavadinimas pradZI.a p abalga p rad11.a p abalga
(metai, (metai, (metai, (metai,
ménuo) meénuo) meénuo) meénuo)
1 2 3 4 5 6 7
10.1 |A etapas
10.1.1. [Riisio perdangos Siltinimas 201.8 2019.
sausis gruodis
10.1.2. [Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 201.8 2019. 201.8 2019.
sausis gruodis sausis gruodis
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sgsuprlmmq ar deformagqu sghmmq, stogq devlngqs keltlmq, lietaus nuvedimo 2018 2019 2018 2019
10.1.3. sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy . . . g
N . L e eyl .. sausis gruodis sausis gruodis
pastogeje) jrengimas (jskaitant kopécias | pastoge), apSiltinant jj arba perdanga
pastogeje
10.1.4 'Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos 2018 2019 2018 2019
"7 lsistemos jrengima sausis gruodis sausis gruodis
Balkony ar lodqu% lsjulfhmr'nas, lskalt'ant.es'an?o.s balkony ar 10f121m ‘ 2018 2019 2018 2019
10.1.5. [konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos istiklinimo konstrukcijos jrengima . . . g
. . sausis gruodis sausis gruodis
pagal vieng projekta
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, risio, konteinerinés, Silumos 2018 2019 2018 2019
10.1.6. . NP o . : . . . .
punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), 1¢jimo laipty remontas sausis gruodis sausis gruodis
ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
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9 lentelé
1 2 3 4 5 6 7
10.1 |A etapas
[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
10.1.7 konstrukcijos defekty pasalinimg, esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima 2018 2019 2018 2019
"7 lar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos sausis gruodis sausis gruodis
(cokolio) atitraukimg (iSskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma
Kity pastatq bendrOJ o naudoj imo inZineriniy SlSteml} (ele!(tros, priesgaisrinés 2018 2019 2018 2019
10.1.8. [saugos, geriamojo vandens, buitiniy nuoteky, drenaZzo, taip pat ir namui . g . :
. e e .. o . sausis gruodis sausis gruodis
priklausanciy vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas
Projekto jgyvendinimas etapais pirmuoju investicijy plano variantu nenumatytas, antruoju - nenumatytas.
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11. Projekto finansavimo planas

Spaudos g. 46, Joniskis

Projekto finansavimo planas parengtas vadovaujantis projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestine kaina, UZsakovo pateiktais duomenimis apie
buty ir kity patalpy savininky planus finansuoti projekta nuosavomis/skolintomis/valstybés 1éSomis, taip pat kitomis 1éSomis (jei tokios numatytos ir patvirtintos
atitinkamomis sutartimis), nejskaitant valstybés paramos, kuri suteikiama kompensuojant iSlaidas ar jy dalj tik jgyvendinus projekta arba jo pirmajj etapa.
Planuojami 1¢8y Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu nurodyti 10 lenteléje.

10 lentelé

Planuojamas investiciju dydis

Eil. ey ge e s Variantas | Variantas 11
LéSy Saltiniai Pastabos
Nr. Suma, tukst. | Procentiné | Suma, tikst. | Procentiné
Eur dalis Eur dalis
1 2 3 4 5 6 7
11.1. |Planuojami léSy Saltiniai projekto jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1. Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1¢Sos 0,000 0,00 % 0,000 0,00 %
11.1.2. [Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 148,556 90,05 % 190,481 90,24 %
Valstybés paramos 1¢Sos, kurios skiriamos apmokant E&lﬁ;\tﬁ%& f?;%iggg;plnlizno
11.1.3. jprojekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninés 16,416 9,95 % 20,608 9,76 % N cup
riezitros iSlaidas parengimut .750 Eur,.J c1gu
P projektas nejgyvendinamas
11.14. K.itos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 0 0% 0 0%
1€S0s)
Investicijy suma, i§ viso:{ 164,972 100 % 211,089 100 %
112, |Yalstybés paramos 1eSos, kurios bus skirlamos = 60,495 36,67 % 77,260 36,60 %
kompensuojant patirtas iSlaidas, jgyvendinus projekta, i8S jy:
11.2.1. [Projekto parengimo iSlaidy kompensavimas 11,884 100,00 % 15,238 100,00 %
11.2.2. [Statybos techninés priezitros iSlaidy kompensavimas 2,971 100,00 % 3,809 100,00 %
1123, [proi ekto lgyvendlnlmo administravimo i$laidy 1,561 100,00 % 1,561 100,00 %
kompensavimas
1124 Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma
" |didinanc¢ioms priemonéms:
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10 lentelés tesinys

1 2 3 4 5 6 7

Jeigu jgyvendinus projekta
pasiekiama ne mazesné kaip C
pastato energinio naudingumo
42,779 30,00 % 55,356 30,00 % [klasé ir skai¢iuojamosios
Siluminés energijos sgnaudos
sumazinamos ne maziau kaip 40
%

Valstybés parama kompensuojant 30 proc. investicijy,

11.2.4.1. tenkanciy energinj efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms

papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant atnaujinimo
projekta daugiabuciame name jrengiamas atskiras ar
modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos
punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar)
11.2.4.2. pertvarkoma ar kei¢iama §ildymo sistema, butuose ir kitose 1,300 10,00 % 1,296 10,00 %
patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos
prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar) termostatinius ventilius,
papildomai kompensuojant 10 proc. Siy priemoniy
igyvendinimo kainos

10 lenteles 11.1.2 eilutés 3 stulpelyje nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma statybos darbams jskaitant techninio darbo projekto
parengimag ir statybos techninés priezitiros vykdyma, jvertinus valstybés parama.

Buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty faktiniy iSlaidy, tenkanciy atnaujinimo (modernizavimo) projektui
ar jo daliai parengti, jeigu atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo (jskaitant atvejus, kai projektavimo darbai perkami kartu su statybos
rangos darbais). Apmokama arba kompensuojama suma paskai¢iuojama 5 procenty dydziu statybos rangos darby kainos su PVM, numatytos daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane, kai daugiabu¢io namo naudingasis plotas didesnis kaip 3 000 kv. metry; 7 procenty, kai daugiabu¢io namo
naudingasis plotas nuo 1 000 iki 3 000 kv. metry; 8 procenty, kai daugiabu¢io namo naudingasis plotas nevirSija 1 000 kv. metry; kai pritaikomi tipiniai
daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi virSyti 2 procenty statybos rangos darby kainos su PVM, numatytos daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane.

Uz statybos techning priezitirg buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty faktiniy iSlaidy, ir §i suma
paskaiCiuojama 2 procenty dydziu statybos rangos darby kainos su PVM, numatytos daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane.

Uz daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo paslaugas buty ir kity patalpy savininkams apmokama
arba kompensuojama 100 procenty faktiniy iSlaidy - 0,1 euro per ménesj uz kv. metrg buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo i§laidy.
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12. Preliminarus investiciju paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

Spaudos g. 46, Joniskis

Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams parodytas 11 lenteléje, nejskaitant valstybés paramos nepasiturintiems
gyventojams, kuri teikiama pagal piniginé€s socialinés paramos jstatyma.

Varianto I 11 lentelé

Patalpy

Investicijy suma, Eur

Valstybés parama

Buto ar kity patalpy . . - PP energinj - _— 2

Eil numeris ar kitas naudingasis Energinj efekt-yvumz.; didinancioms efektyvuma Inyestlcuq suma, 'Prel‘1n31n.arus 2

. . . plotas ar priemonéms Kitos N atémus valstybés | ménesinés jmokos | S

Nr. indentifikavimo bendrasi . I% viso didinancioms E dvdis. Eur/m? 2

poZymis enarasis Bendrosios Individualios priemonés priemonéms, parama, ur ydis, Burim= s

plotas, m investicijos investicijos Eur
L. 1 butas 75,85 19288,10 0,00 840,35 20128,45 5969,74 14158,71 0,78
2. 2 butas 64,55 16414,60 0,00 715,15 17129,75 5080,39 12049,36 0,78
3. 3 butas 75,86 19290,64 790,99 840,46 20922,09 6207,83 14714,26 0,81
4. 4 butas 64,95 16516,32 790,99 719,59 18026,90 5349,17 12677,73 0,81
5. S butas 76,18 19372,02 1341,51 844,00 21557,53 6398,17 15159,36 0,83
6. 6 butas 63,80 16223,88 790,99 706,85 17721,72 5258,66 12463,06 0,81
7. 7 butas 52,41 13327,48 1341,51 580,65 15249,64 4527,36 10722,28 0,85
8. 8 butas 64,17 16317,96 791,01 710,95 17819,92 5287,68 12532,24 0,81
IS viso: 8 537,77 136751 5847 5958 148556 44079 104477

*I lentelés 10 grafa nejraSoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijy plano rengimo metu uzsakovas yra pateikes
duomenis apie buty ar kity patalpy savininkus, kurie numato jiems tenkancig investicijy dalj apmokéti savo léSomis.

Varianto II 11 lentelé

Investicijy suma, Eur

Valstybés parama

Buto ar kity patalpy Patalpy energinj @
. . . naudingasis Energinj efektyvuma didinanc¢ioms Investicijy suma,| Preliminarus =
Eil. numeris ar Kitas . X efektyvuma . . L .. =
. . . plotas ar priemonéms Kitos cde e atémus valstybés | ménesinés jmokos | <
Nr. indentifikavimo bendrasi . I$ viso didinancioms E dvdis. Eur/m? 2
poZymis en rasmz Bendrosios Individualios priemonés priemonéms, parama, Lur ydis, Kur/m a
plotas, m investicijos investicijos Eur
1. 1 butas 75,85 25201,43 0,00 840,35 26041,78 7743,11 18298,67 1,01
2. 2 butas 64,55 21446,96 0,00 715,15 22162,11 6589,55 15572,56 1,01
3. 3 butas 75,86 25204,76 790,99 840,46 26836,21 7981,44 18854,77 1,04
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Varianto II 11 lentelés tesinys

Investiciju suma, Eur

Valstybés parama

Buto ar kity patal Patalpy energinj 2
. <ty pata’py naudingasis Energinj efektyvuma didinancioms gint Investiciju suma,| Preliminarus =
Eil. numeris ar Kitas . X efektyvuma ) . L. =
. . . plotas ar priemonéms Kitos c e atémus valstybés | ménesinés jmokos [ S
Nr. indentifikavimo bendrasi . . I5 viso didinancioms E dvdis. Eur/m? 2
poZymis en rasnsz Bendrosios Individualios priemonés priemonéms, parama, Lur ydis, Lur/m a
plotas, m investicijos investicijos Eur
4. 4 butas 64,95 21579,87 790,99 719,59 23090,45 6867,69 16222,76 1,04
3. 5 butas 76,18 25311,08 1341,51 844,00 27496,59 8179,25 19317,34 1,06
6. 6 butas 63,80 21197,77 790,99 706,85 22695,61 6750,29 15945,32 1,04
7. 7 butas 52,41 17413,41 1341,51 580,65 19335,57 5752,70 13582,87 1,08
8. 8 butas 64,17 21320,72 791,01 710,95 22822,68 6787,97 16034,71 1,04
IS viso: 8 537,77 178676 5847 5958 190481 56652 133829
* lenteles 10 grafa nejraSoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijy plano rengimo metu uzsakovas yra pateikes
duomenis apie buty ar kity patalpy savininkus, kurie numato jiems tenkancig investicijy dalj apmoketi savo léSomis.
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13. Didziausios ménesinés jmokos dydis, apmokant kreditg ir palukanas, ar finansuotojo vardu
skolintos 1¢éSos projektui parengti ir jgyvendinti, taip pat projekto administravimo ir (ar) kredito
aptarnavimo i$laidos Variantas I - 1,71 Eur/m*mén, Variantas II - 1,87 Eur/m?*/mén.

Jis paskaiciuotas pagal formule: I=((E. - Ep) x K¢ /12) x K X K, X K,

Variantas I: [ = ((196,69 - 66,66) x 0,0692 /12 ) x 1,2 x 1,9 x 1 = 1,71 Eur/m?

Variantas II: I = ((196,69 - 54,47) x 0,0692 /12 ) x 1,2 x 1,9 x 1 = 1,87 Eur/m?
¢ia:

I - didziausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Eur/m?*/mén); E. - skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabuc¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta; E, - skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus
igyvendinus daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta; K. - Siluminés energijos kainos
tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng (); K, =
1,9 - Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés kainos jvertinimo paklaidos koeficientas; K, -
koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projekta jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai (saulés,
véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) — 1.3; K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj,
nesusijusiag su energija taupanciomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonémis, atsizvelgiant |
Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugs¢jo 23 d. nutarimu Nr. 1213 D¢l Daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos patvirtinimo* (toliau — Programa), priedo pastabos 4 punkta, Variantas I —
1,2, Variantas II — 1,2.

13.1. Ménesinés jmokos dydis, nejvertinant 1Sy skolinimosi techniniam darbo projektui parengti
ir (ar) statybos techninei priezitirai vykdyti jtakos: Variantas I - 0,81 Eur/m*mén., Variantas II - 1,04
Eur/m?/meén.

SuskaiCiuojama vidutiné jmoka per meénesj jvertinus valstybés paramg energija taupancioms
priemonéms, techninio darbo projekto parengimui, statybos techninei priezitirai vykdyti, jvertinus
lengvatinj kredita namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonéms su 3% metinémis palikanomis
(paskolos trukmé 20 mety, anuitety metodas) yra:

Variantas I: (164972 - 42779 - 1300 - 16416) / 240/ 537,77 = 0,81 Eur/m?/mén.;

Variantas II: (211089 - 55356 - 1296 - 20608) / 240 / 537,77 = 1,04 Eur/m?»/mén.;

13.2. Ménesinés jmokos dydis, jvertinant 1Sy skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir
(ar) statybos techninei prieziiirai vykdyti jtaka: Variantas I - 0,81 Eur/m?/mén., Variantas II - 1,04
Eur/m?/meén.

Suskaiciuojama vidutiné jmoka per meénes] jvertinus valstybés paramg energija taupancioms
priemonéms, techninio darbo projekto parengimui, statybos techninei priezitirai vykdyti ir jvertinus
lengvatinj kreditg 1¢Sy skolinimuisi techninio darbo projekto parengimui, statybos techninei prieziiirai
vykdyti, jvertinus lengvatinj kredita namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonéms su 3% metinémis
palukanomis (paskolos trukmé 20 mety, anuitety metodas) yra:

Variantas [: (164972 - 42779 - 1300 - 16416 + 469) / 240 / 537,77 = 0,81 Eur/m*/mén.

Variantas II: (211089 - 55356 - 1296 - 20608 + 601) / 240 / 537,77 = 1,04 Eur/m?*/mén.

Meénesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu
(iskaitant kredito grazinimg ir paliikanas), tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
1 m?, neturi biiti didesné (iSskyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy
savininkas) uz apskaiciuotgja: Variantas I - 1,71 Eur/m?/mén., Variantas II - 1,87 Eur/m?/mén.

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas - 20 mety.

15. Pridedama kity projekto daliy rengimo techniné uzduotis, kai Investicijy planas rengiamas
pagal atskirg sutartj, numatant, kad Sios projekto dalys bus rengiamos perkant jy rengimo paslaugas kartu
su statybos rangos darbais.

Rekomenduojama numatyti papildomas 1éSas pastato kadastriniy matavimy bylai parengti ir
registrui, jeigu reikia (preliminariai ~ 194 Eur), pastato Siltinimo kontrolei (termovizijai) ir/ar sandarumo
matavimui (jeigu reikia) ~ 247 Eur, po projekto jgyvendinimo. Sios l1éSos néra jtrauktos j investicijy
plana.
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Preliminarus investicijy paskirstymas daugiabuc¢io namo buty ir kity patalpy savininkams jgyvendinus projektg. Variantas |

. . Balkon Lan . . . . . .
pa‘l,)aa(;?;?;ias, nall’lzzltii:llg;;ﬁs F:;?,I;S:a(tggo S tikliniml:ls Kei tinglgs Radiatoriai Rekuperatoriai Kiti Ménesiné
numeris plotas, m* | léSos, Eur Eur m? Eur m? Eur |vant,m? Eur vat,, Eur imoka
kompl.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 butas 75,85 14158,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 78,52
2 butas 64,55 12049,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 66,83
3 butas 75,86 14714,26 474,59 3,98 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 81,60
4 butas 64,95 12677,73 474,59 3,98 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 70,31
5 butas 76,18 15159,36 804,91 6,75 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 84,07
6 butas 63,8 12463,06 474,59 3,98 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 69,12
7 butas 52,41 10722,28 804,91 6,75 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 59,47
8 butas 64,17 12532,24 474,61 3,98 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 69,50

Ménesiné jmoka butui arba (patalpoms) suskaiciuota taikant anuitetinj metoda, kreditas 20 mety su 3% metiniy paliikany norma, jvertinus valstybés
parama.
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Preliminarus investicijy paskirstymas daugiabuc¢io namo buty ir kity patalpy savininkams jgyvendinus projekta. Variantas I1

. . Balkon Lan . . . . . .
pa‘l,)aa(;?;?;ias, nall’lzzltii:llg;;ﬁs F:;?,I;S:a(tggo S tikliniml:ls Kei tinglgs Radiatoriai Rekuperatoriai Kiti Ménesiné
numeris plotas, m* | léSos, Eur Eur m? Eur m? Eur |vant,m? Eur vat,, Eur imoka
kompl.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 butas 75,85 18298,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 101,48
2 butas 64,55 15572,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 86,37
3 butas 75,86 18854,77 474,59 3,98 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 104,57
4 butas 64,95 16222,76 474,59 3,98 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 89,97
5 butas 76,18 19317,34 804,91 6,75 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 107,13
6 butas 63,8 15945,32 474,59 3,98 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 88,43
7 butas 52,41 13582,87 804,91 6,75 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 75,33
8 butas 64,17 16034,71 474,61 3,98 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 88,93

Ménesiné jmoka butui arba (patalpoms) suskaiciuota taikant anuitetinj metoda, kreditas 20 mety su 3% metiniy paliikany norma, jvertinus valstybés
parama.
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Variantas I

Variantas II

Tel.: +37069963333 e-pastas: skraida@skraida.lt

Priemoné Priemonés apraSymas ini ini
1 1 prasy Kiekis Suma, Ikainis, Kiekis Suma, | Ikainis,
Eur Eur Eur Eur
Balkony ar lodZzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony Balkonu istiklinimas pacal vien
ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos onu 18 bag 2 40.38 m? 5847 144,80 [40.38 m?| 5847 | 144,80
PO N . g . projekta stiklo paketais
istiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta
Lalptl‘ne.s lfduko dum keitimas 27 w2 807 | 298.89
metalinémis durimis
. ) . N . Laiptiniy jéjimo aiksteliy, i€¢jimo laipty 1022 | 1122 110,00
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir [remontas
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro,
balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas
(iskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
irengimas) . e
Langy keitimas laiptinése 6.08 m? 813 133,72 | 6.08 m* | 813 133,72
Langy keitimas rtsyje 245 m? 533 217,55 |245m*| 533 217,55
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Variantas I Variantas 11
Priemoné Priemonés apraSymas ini ini
1 1 prasy Kiekis Suma, Ikainis, Kiekis Suma, | Ikainis,
Eur Eur Eur Eur
. ) . N . Rﬁ;lo lauko dury keitimas j metalines 1.93 m? 437 25233 | 1.93m2| 487 252,33
Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir |duris
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro,
balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas
(iskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas 0 iti i iki
jrengimas) dTl";fileum dury keitimas  plastikines | ¢, 848 317,60 | 2.67m? | 848 | 317,60
IApatiniy auksty balkony ploksciy
Siltinimas 1§ apacios termoizoliacinémis| 19.53 m? 1357 69,48 [19.53 m?| 1357 69,48
plokstémis, apdaila - tinkas
[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimag, esamy
he"cvamZ(.izu; .demonta\/.lmq, frengimg ar keltlmq, Flektros, Balko.l.m' aptverimy sﬂtnpmas, . 60 1 4330 80.50 | 60 m? 4330 80.50
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo $iltinamos sienos  [atnaujinimas, remontas ir apdaila
(cokolio) atitraukimg (iSskyrus keitimg naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma
Cokolio ir pamaty (antzeminés dalies) )¢ g9 ol 9604 | 89,03 | 19889 | 9604 | 89,03
Siltinimas ir apdailos jrengimas m
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Priemoné Priemonés apraSymas ini ini
prasy Kiekis Suma, Ikainis, Kiekis Suma, | Ikainis,
Eur Eur Eur Eur
Fasadiniy sieny sﬂt1n1ma§ ir tinkavimas 71471 m2l 60607 84.80
plonasluoksniu armuotu tinku
L Fasadiniy sieny, stiklinty balkony ) ool 854y | o0 | 122:00 | g545 | 69,98
[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant viduje, apSiltinimas ir tinkavimas m
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
lietvamzdziy demontavima, jrengimg ar keitima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo $iltinamos sienos
(cokolio) atitraukimg (iSskyrus keitimg naujais) ir Siltini siau 0.6
nuogrindos sutvarkyma Pamaty Si t.1r31.mas ne maglau ,06 m, nuo
grunto pavirSiaus, nuogrindos 40.43 m? 4169 103,12 (40.43 m?| 4169 | 103,12
sutvarkymas
'Védinamas fasadas apSiltintas 71471
termoizoliacinémis ploksStémis, apdaila m'2 83457 | 116,77
plokStémis
_ _ o Bendro naudojimo nuoteky stovy 27m 755 2796 | 27m | 755 | 27.96
Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy vamzdyny keitimas, pertvarkymas
(elektros, prieSgaisrinés saugos, geriamojo vandens,
buitiniy nuoteky, drenazo, taip pat ir namui priklausanciy ) L
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas B el’l(‘iI'O_]O'l’l?ludO_] imo Salto \{a.ndens
magistraliniy vamzdyny keitimas, 17.02 m 3272 192,24 [17.02m| 3272 | 192,24
pertvarkymas
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Priemoné Priemonés apraSymas ini ini
prasy Kiekis Suma, Ikainis, Kiekis Suma, | Ikainis,
Eur Eur Eur Eur
Bendrojo naudojimo Salto vandens
stovy vamzdyny keitimas, 53.59 m 1507 28,12 [53.59m| 1507 28,12
pertvarkymas
Elektros bendrosios inzinerinés
sistemos - horizontalios instaliacijos 250.99
) ) o : . C L N 2485 9,90
Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy mag{str'allnlq kabeliy ir risio patalpy m
(elektros, priesgaisrinés saugos, geriamojo vandens, apSvietimas
buitiniy nuoteky, drenazo, taip pat ir namui priklausanciy [Elektros bendrosios inZinerinés
ietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas i - ikalios i iacii
v u irenginiy) . sistemos - \{e.rtlkaho.s ! pstal'laglj‘os 4 laipt. | 1241 | 310,25
magistraliniai kabeliai ir laiptiniy
apSvietimo instaliacija
Nuoteky magistraliniy vamzdyny 16.5m 424 25,70 | 16.5m | 424 | 25,70
keitimas, pertvarkymas
_ . Ctee _ . qee s 143.99
Riisio perdangos Siltinimas Risio (luby) perdangos $iltinimas o 5292 36,75
Cirkuliacijos sistemos magistraliniy
o 17.02 m 364 21,39 [17.02m| 364 21,39
vamzdyny keitimas
Cirkuliacijos sistemos stovy vamzdyny | 53 59 | 194 23,16 |53.59m| 1241 | 23,16
[keitimas
Sildymo ir (ar) karto vandens sistemy pertvarkymas ar | ororo an0ens magistraliniy 17.02m | 439 2579 |17.02m| 439 | 25,79
citimas vamzdyny keitimas
Kar$to vandens sistemy balansavimas
irengiant automatinius balansinius 2 vnt. 350 175,00 | 2 vnt. 350 175,00
ventilius
KarSto vandens stovy vamzdyny
i e 53.59m 1382 25,79 [53.59m| 1382 25,79
keitimas iki rtsio luby
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Spaudos g. 46, Joniskis

Variantas I Variantas 11
Priemoné Priemonés apraSymas ini ini
prasy Kiekis Suma, Ikainis, Kiekis Suma, | Ikainis,
Eur Eur Eur Eur
Sildymo daliklinés aspkaitos sistemos
su nuotoliniu duomeny nuskaitymu 8buty | 2792 | 349,00

irengimas

Sildymo prietaisy (radiatoriy) keitimas
butuose ir laiptinése, keiciant 30000 W| 3000 0,10
radiatorius ir visus atvamzdzius

Sildymo sistemos magistraliniy

i 109 m 2292 21,03 | 109m | 2292 | 21,03
vamzdyny keitimas

Sildymo sistemos stovy vamzdyny

lkeitimas iki riisio luby 30 m 332 11,07

Sildymo sistemos stovy vamzdyny
Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar  |keitimas jrengiant dvivamzde Sildymo 206 m | 3823 18,56
keitimas sistema

Sildymo sistemy balansavimas
irengiant automatinius balansinius 9 vnt. 1575 175,00 | 9 vnt. 1575 175,00
ventilius

Sildymo vamzdyno atnaujinimas
irengiant apvadus esamiems Sildymo 33 vnt. 2827 85,67
prietaisams (radiatoriams).

Silumos punkto keitimas, atnaujinimas

. .. 1 kompl. 7250 7250,00 (1 kompl.| 7250 |7250,00
1Ir automatizavimas

Termostaty ant Sildymo prietaisy
(radiatoriy) jrengimas su gamykliniu 33 vnt. 1348 40,85 | 33 vnt. | 1348 | 40,85
temperattros nustatymu 16-26° C.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy salinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar [Laiptiniy stogeliy remontas, Siltinimas
irengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje)|ir naujos dangos irengimas

irengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apSiltinant jj arba
perdanga pastogéje

20.1 m? 1367 68,01 [20.1m?>| 1367 68,01

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius 41
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Spaudos g. 46, Joniskis

Variantas I Variantas 11
Priemoné Priemonés apraSymas ini ini
1 1 prasy Kiekis Suma, Ikainis, Kiekis Suma, | Ikainis,
Eur Eur Eur Eur
Lietaus nuote}(p[ salln_lmq magistraliniy 12.5m 345 27.60 | 12.5m | 345 27,60
vamzdyny keitimas riisyje
Stogo ar perdangos pastogeje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy Salinima, stogo
Qanggs keitima, he'tal{s qgv;dlmo sistemos sutvarkyme% ar Lietaus nuote}(g Salinimo stovy 13.5m 333 2467 | 13.5m 333 24.67
jrengima, arba naujo Slaitinio stogo (be patalpy pastogéje)vamzdyny keitimas
irengimas (jskaitant kopécias i pastoge), apSiltinant jj arba
perdanga pastogeje
Ploksc1q stogo §1lt1n1m§s ant esamos 25099 m?| 22396 89.23 250.299 22396 | 89.23
dangos ir jrengiant nauja danga m
Natiiralios Vefilnlmo sistemos 8 buty 497 62.13 | 8 buty 497 62.13
sutvarkymas ir remontas
Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, Védinimo sistemy pertvarkymas,
iskaitant rekuperacijos sistemos jrengim. iti i imas-vedini
1 p ] jrengimag keitimas ar 1reng'1mas védinimo 8 buty 1672 209,00
lkanaluose grotelés su
pridarymu/uzdarymu
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