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Zemaitiy g. 57B, Joniskis

I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabudio namo esan¢io Zemaiéiy g. 57B, Joniskis (modernizavimo) projekto dalies,
namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas parengtas sudarytos sutartiesNr. SS-20 pagrindu,
tarp UAB "Skraida", jm. kodas 122227496, Giedros g. 41, Vilnius ir UAB "Joniskio buty tkis", jm. k.
157521319, Vilniaus g.43, Joniskis.

Investicijy planas parengtas vadovaujantis vizualine apziiira 2017.11.22, aktas Nr. 2017-
11/13, nuotraukomis darytomis 2017.11.22, namo energinio naudingumo sertifikatu, sertifikato Nr. KG-
0162-00062, isdavimo data 2017.12.29, daugiabu¢io namo savininky bendrijos pirmininko pateikta
informacija, aktais ir namo techninés apskaitos bylos bréziniy kopijomis, vadovaujantis daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213, Lietuvos Respublikos valstybés paramos biistui jsigyti ar iSsinuomoti ir
daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymu, Valstybés paramos daugiabu¢iams namams
atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty
igyvendinimo prieziiiros taisyklémis, patvirtintomis Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr.
1725 aktualia redakcija ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui igyvendinti skirto
kaupiamojo jnaSo ir(ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo* (Valstybés paramos
taisyklés) aktualia redakcija, Statybos jstatymu, kitais susijusiais teisés aktais ir daugiabuc¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasu patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. D1-107 aktualia redakcija.

Investicijy plano rengimo vadovas ir reng¢jas Saulius Vytautas Skrodenis, PENS atestato
Nr. 0162, pazyméjimas Nr. INV 003, tel. +370 699 63333.

Investicijy planas yra daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo
etapas, kuriame, jvertinus architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamojo kultiiros paveldo
vertybiy ir jy teritorijy apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo
fizinés biuklés tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindZiamos namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemonés nustatant jy energinj ir ekonominj efektyvuma, investicijy dydi ir jy
paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams, nustatomos pagrindinés techninés uzduoties salygos
daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti.

Projektavimo ar statybos darbus vykdancios jmonés turi atlikti reikalingus (patikslintus)
pastato matavimus ar skai¢iavimus. Investicijy plane pateikti skai¢iavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realiy
rodikliy deél: 1) energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy pasirinkimo; 2) del skirtingy
atnaujinimo priemoniy numatomy projektiniy sprendiniy; 3) dél pastato atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jdiegimo parengiamuojy laikotarpiu. Rengiant techninj darbo projekta ir planuojant rangos
darbus, kiekius biitina tikslinti. Darbams reikalingas techninis darbo projektas ir statybos leidimas.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabuc¢io gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibtidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) - miirinis;

2.2. auksty skaicius - 5;

2.3. statybos metai - 1985 , tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. -

2.4. namo energinio naudingumo klasé¢ E, sertifikato Nr. KG-0162-00062, isdavimo data 2017-12-29;
2.5. uzstatytas plotas (m?) - 767 ;

2.6. namui priskirto Zemés sklypo plotas (m?) -nepriskirtas ;

2.7. atkuriamoji namo verte, 143,083 tukst. Eur (VI Registry centro duomenimis).
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Zemaitiy g. 57B, Joniskis
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eil. Pavadinimas Mato | Kiekis, Pastabos
Nr. vnt. vnt.
1 2 3 4 5
2.1 |bendrieji rodikliai
2.1.1. |buty skaicius vnt. 55
2.1.2. |buty naudingasis plotas m? | 2312,59
513, [ramo negyvenamosios paskirties — 0
patalpy skaicius*
514, [1amo negyvenamosios paskirties e 0
patalpy bendrasis plotas
namo buty ir kity patalpy naudingasis )
2.1.3. (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4) m 2312,59
2.2 |sienos (nurodyti konstrukcija)
iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir Fasadas su angokrasciais - 2019.01
2.2.1. [kity angy plota), jskaitant m? | 2857.67 m2., piliastrai - 838.66 m2
angokrascius
555 [oriniy sieny Silumos perdavimo W/mK| 0,85
koeficientas
Cokolis vir§ grunto - 169,82 m2,
. ) angokraSciai - 18,98 m2, cokolis grunte
2.2.3. [cokolio plotas m 299.61 | 110,81 m2
294, cokohp Silumos perdavimo wmkl 25
[koeficientas
2.3 [stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1. [stogo dangos plotas m? 767
239, Stogo ar perdangos pastogeje wimk| 085

Silumos perdavimo koeficientas

2.4 |buty ir kity patalpy langai ir balkony durys

2.4.1. |langy skaicius, i$ jy: vnt. 130
2.4.2. |langy plotas, i$ jy: m> | 261.66
2401, Lang}Jt, pakeisty ] mazesnio Silumos e 20278
pralaidumo langus, plotas
2.4.3. |balkony (lodzijy) dury skaicius, i$ jy: | vnt. 54
balkony (lodzijy) dury, pakeisty j
2.4.3.1.imazesnio Silumos pralaidumo vnt. 40
duris,skaicius
2.4.4. |balkony (lodzijy) dury plotas, i$ jy: m? 91.26
balkony (lodzijy) dury, pakeisty j
2.4.4.1.jmazesnio Silumos pralaidumo duris, m? 68.39

plotas

2.5 |bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rusiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys

skaicius bendrojo naudojimo patalpy

2:5- 1 aiptiniy, rasiy ir kt.) langy, i% ju:

vnt. 42

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius 4
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Zemaitiy g. 57B, Joniskis
1 lentelés tesinys

Eil. Pavadinimas Mato | Kiekis, Pastabos
Nr. vnt. vnt.
1 2 3 4 5
2.5 |bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rusiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys
skaicius langy, pakeisty ] mazesnio
2511 éilumq's pralaidumo be;ndrqjo . vnt 0
" "naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy ir ’
kt.)
259 plotas bendrojo naudojimo patalpy e 46.70
7 ((laiptiniy, rusiy ir kt.) langy, 18 jy: ’
plotas langy, pakeisty | mazesnio
2591 éilumqs pralaidumo b@ndr(?jo . e 0
"7 "Inaudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy ir
kt.)
2.5.3. [lauko dury skaicius vnt. 8
2.5.4. [lauko dury plotas m? 22.36
2.6 |rusys
2.6.1. [rGisio perdangos plotas m? 529.69
6.2 risio perdangos Silumos perdavimo wimkl 071
" koeficientas ’

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos
paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras
nekilnojamasis daiktas.
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Zemaitiy g. 57B, Joniskis

3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemuy fizinés-techninés buklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir

*® oys__ o Ve
.. w & ISsamus biklés apraSymas neeiliniy apziury,
. Vertinimo s £ . o cra e - statybos tyrinéjimuy
Eil. . = = | (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir | . . veo
Nr objektas s .S pan.) ir vizualinés apziiiros
: 2 = : akty datos,
Z registracijos
numeriai,
vykdytojai)
1 2 3 4 5
Apdailiniy geltony plyty miras, vietomis aptrupe¢jes.
31 sienos ) Sienos nesiltintos, vietomis matosi nedideliy
" (fasadinés) itrikimy, penkto auksto balkonuose iStrupéjusios
plytos. Ties dujy jvadu atsisluoksniavusi dalis miiro.
Biikle bloga, aptriip¢jes cokolio tinkas, pamatai
amatai ir nesiltinti. Nuogrindos vietomis sutriike, vietomis
3.2. Euo rindos 2 latitrike nuo cokolio, vietomis nuolydis j cokolio
& puse, todél besikaupianti drégmé ardo pamatus, auga
samanos.
Plokscias stogas. Nuolydziai i lietaus surinkimo
sistemg gerai nesuformuoti, todél ant stogo kaupiasi N
3.3. |stogas 2 |vanduo, stogo danga sutriikingjusi, pusleéta. 5
Ventiliaciniy kaminéliy elementy plyty muras =
iStrupéjes. S
.. Butuose langy ir balkony dury biiklé patenkinama, gﬂ
langai ir e e gt : .. . .
didzioji dalis langy pakeista naujais PVC profiliy su v
balkony durys . . o .. . —
3.4. butuose ir 3-2 [stiklo paketais gaminiais. Seny mediniy langy ir o
. balkony dury biiklé bloga, jy Siluminé varza “
kitose patalpose . . : @
netenkina [14] reikalavimy. £
<
}’;(111;’.“‘* ar Didzioji dalis jstiklinta plastikiniais rémais su stiklo 2
3.5, [O5AIY 3-2 |paketais. Dalis balkony jstiklinti mediniais rémais, 2
laikanciosios . 1 . N
. be stiklo pakety. Biiklé patenkinama. g
konstrukcijos S
Riisys po pastatu neSildomas. Riisio perdanga §
3.6. lrisio perdanga | 3-2 betonl.r‘le, defm:macuq nepastebe.t.a, taciau yra °
korozijos paZeisto ploto, nutrupejes betonas, g
termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. S
3
langai ir lauko Laiptinése langai mediniai, nesandaris, prastos O
durys laiptinése btklés. Laiptiniy durys metalinés patenkinamos
3.7. |ir kitose 2-3 |biiklés, rusio durys medinés prastos biiklés. Durys i
bendrojo tambiirg susidévejusios. Riisio langai nekeisti,
naudojimo mediniai prastos biuikles.
patalpose
Sildymo sistema centralizuota, kar$to vandens
Sildymo Silumokaitis blogos biiklés. Magistraliniai Sildymo
3.8. [inZinerinés 3-2 (vamzdynai paveikti korozijos, blogos apSiltinimo
sistemos buklés. Stovy vamzdynai paveikti korozijos, blogos

bikles.

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Zemaitiy g. 57B, Joniskis
2 lentelés tesinys

1 2 3 4 5
Sistema centralizuota, nebalansuota.Vamzdynai
. vietomis pazeisti korozijos. Rekomenduotinas
karSto vandens . o )
39.( .0 . 2-3 [sistemos automatizavimas, subalansavimas,
[ZINCTINeS magistraliniy vamzdyny ir stovy keitimas ir
sistemos magistt ki ynt K
izoliavimas.
Sistema centralizuota, prijungta prie miesto tinkly. EI
vandentiekio Magistraliniai vamzdynai paveikti korozijos. Stovai S
3.10.0 L. 2-3 R L .
inzinerinés susidéveje, koroduoti. Buklé bloga. Reikalinga =
sistemos irengti vandens nukalkinimo jrangg. g
gﬁ
nuoteky Nuoteky sistema centralizuota, magistraliniai el
3.11.[alinimo 2-3 vamzdynai blogos biiklés, paveikti korozijos. o
inzinerines Nuoteky stovai paveikti korozijos, susidévéje. E
sistemos §
'Védinimo sistema natiirali kanaling, oro pritekéjimas 5
vyksta pro langus ir duris, oro iStraukimas pro .§
veédinimo vertikalius védinimo kanalus. Kanalai nevalyti, kai N
3020 Lo 2-3 e A &
inZinerinés kur védinimas nepakankamas dél blogo oro s
sistemos padavimo. Védinimo kamin¢liai ant stogo pradéje g
irti, blogai apskardinti. =
Q
e lekiros Elektros stovy, magistraliniy kabeliy ir elektros g
. skydiniy jranga pasenusi, neuztenka instaliuoto =
3.13. |bendrosios 2-3 . _ . o
e galingumo. Risio ir bendro naudojimo patalpy <
inzinerinés A
. biklé bloga. O
sistemos
N V%
3 liftai (jei yra)
A5
3.1 kita

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius
metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zzmoniy
gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Zemaitiy g. 57B, Joniskis
4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj 2014-2016 metai.

Namo esamos buklés energinis naudingumas jvertinamas pagal namo energinio
naudingumo sertifikatg Nr. KG-0162-00062, parengta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®. Namas atitinka E
energinio naudingumo klasg, skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos sanaudos pagal esamos padéties
energinio naudingumo sertifikato duomenis yra 151,44 kWh/m*metus.

3 lentel¢je pateikiamos faktinés Siluminés energijos sanaudos namo patalpy Sildymui,
pagal paskutiniyjy 3-jy mety iki investicijy plano rengimo mety duomeny vidurkj ir nurodomos namo
Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui kWh/metus ir kWh/m? namo naudingojo ploto/metus.
Taip pat pateikiama paskutiniyjy trejy mety Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy skaicius (Saltinis
http://www.ena.lt/skaiciuokle/index.php) ir Siluminés energijos sgnaudos vienam dienolaipsniui.

3 lentelé
il: Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skaiciuojamosios namo Silumings
4.1, [Fhereios sanaudos patalpy kWh/m*/metus 151,44
Sildymui pagal energinio
naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2.[Namo energinio naudingumo klasé klasé E
Faktinés Siluminés energijos kWh/metus 213148
sagnaudos namo patalpy Sildymui
4.1.3. o o
pagal ankstesniyjy 3-ju mety iki kWh/m?metus 92,17
projekto rengimo mety vidurkj
4.1.3 punkte nurodyty Sildymo
4.1.4.[sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis 3053,6
skaiCius
Siluminés energijos sagnaudos
4.1.5 jpatalpy Sildymui vienam kWh/dienolaipsniui 69,80
dienolaipsniui

4.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio
naudingumo sertifikato duomenis - pastato atitvaros netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®. Pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato Nr. KG-0162-00062 duomenis, didZiausi Silumos nuostoliai:

4.2.1 per pastato sienas;

4.2.2 per pastato ilginius Siluminius tiltelius;

4.2.3 per pastato langus;

4.2.4 per pastato stoga.

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius 8
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5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Zemaiciy g. 57B, Joniskis

Ivertinus pastato energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0162-00062, namo fizinés biiklés duomenis (Zr. 3 sk.), numatomos namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemonés, kurios, palyginti su esama E pastato energinio naudingumo klase, uztikrina auks$tesne: pirmuoju variantu C, antruoju variantu C.
Numatomos jgyvendinti daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nurodomos 4 lenteléje.

4 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai Numatyta variantuose
Atitvaros
Eil. Trumpas priemonés aprasymas, nurodant Silumos Darby
Priemonés pavadinimas p N p it p y o .. ) Kiekis . ]
Nr. konstrukciniy sprendimy principus, techninés perdavimo (m%, m Variantas I | Variantas II
jrangos charakteristikas ir pan koeficientas, Vn’t ) ’
U (W/m?K) * )
1 2 3 4 5 6 7
5.1 [Energijos efektyvuma didinancios priemonés
Laiptinés langy keitimas j plastikinius langus su
stiklo paketu. Seny langy bloky i§émimas i sieny,
iskaitant atlieky sutvarkyma, palangiy iSémimas,
, doii | <ol naujy montuojamy langy bloky jstatymas, 1,3 ~31,84 m?
Ee‘n.drOJ 0 hau OtJ) 1m((1) pgta poze F?sanczllq kangq reguliavimas ir tvirtinimas. Vidiniy ir iSoriniy naujy
eltlm.a%s. I (ar) CRArojo haudojimo 1auko  Iyajangiy jrengimas, pilna vidiniy ir iSoriniy
dury (}6]1@9, tagnburo, balkony, risio, angokrasciy apdaila.
5.1.1.konteinerinés, Silumos punkto) keitimas
(jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
oreikiams (panduso jrengimas iptiniy jéji iksteliy, jéii i
P (p reng ) Laiptiniy jéjimo aiksteliy, i€jimo laipty remontas. ~18,5 m?

INéra techninés galimybés jrengti pandusy.

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis
4 lentelés tesinys

1 2 3 4 5 6 7
5.1 [Energijos efektyvumg didinancios priemonés
Riisio langy keitimas  plastikinius langus su stiklo
paketais. Seny langy bloky i§émimas i$ sieny,
iskaitant atlieky sutvarkyma, palangiy iSémimas,
, . 5 naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir 1,3 ~14,86 m?
Be,n,droj ° naudojimo pgtalpose esanciy langy tvirtinimas. [Soriniy palangiy jrengimas, sandiiry tarp
keltlmﬁs,,lr (ar) ben_drOJo naudOJlnzo'lauko stakty ir sienos hermetizavimas, vidiné ir iSoriné
dury (}6]11}19, tzgnburo, balkony, risio, angokrasciy apdaila.
5.1.1.konteinerinés, Silumos punkto) keitimas
(jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy Tambiiro dury keitimas. Tamburo durys kei¢iamos j
poreikiams (panduso jrengimas) plastikines. Apatiné dury dalis su uzpildu, virSutiné 157 5.8 m2
dalis — armuotas stiklas. Durims montuojami dury ’ ’
pritraukikliai. Pilna dury angokrasciy apdaila.
Langy ir balkono dury keitimas butuose/patalpose |
plastikinius langus su stiklo paketu.
[statant/montuojant langus naudoti specialias, tam
tikslui skirtas pléveles ir besipleciancias tarpines.
Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury Seny langy bloky iS¢émimas i§ sieny, jskaitant atlieky
5.1.2.keitimas | mazesnio Silumos pralaidumo sutvarkyma, palangiy iS$émimas, naujy montuojamy 1,3 ~81,75 m?
langus langy bloky ir palangiy jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas, vidiniy ir iSoriniy naujy palangiy
irengimas, sandiiry tarp stakty ir sienos
hermetizavimas, pilna vidiniy ir iSoriniy angokras¢iy
apdaila.

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
Tel.: +37069963333 e-pastas: skraida@skraida.lt
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis

4 lentelés tesinys

1 2 3 4 5 6 7
5.1 [Energijos efektyvuma didinancios priemonés
IApatiniy auks$ty balkony ploks¢iy pavirsiy
paruoS§imas, apSiltinimas i§ apacios tvirtinant ~115,2 m?
termoizoliacines plokstes, apdaila - tinkas.
[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas,
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos
g:frell;ﬁ ef\)/ aifihn.lrr:r?’ fnslarzlrl 11<1eeitt\i/§1nglzel llgtros Balkony aptvérimy atnaujinimas, remontas ir apdaila.
5.1.3.[, . vimd, [rengiing ar kettima, > |Sandarinimas, seny stiklinamo konstrukcijy ~323,4 m?
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo .
o . . . . demontavimas.
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimag
(i8skyrus keitimg naujais) ir nuogrindos
sutvarkyma
Cokolio ir pamaty (antZeminés dalies) Siltinimas
tvlrt}nant terrpczgohacm@ ploksteg, pokoho apdaila. 0.25 188.8 m?
Risio langy ir Sviesduobiy langy (jeigu yra)
angokrasciy Siltinimas ir apdailinimas.

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis
4 lentelés tesinys

2

6 7

5.1

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas,
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos
defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy
demontavima, jrengima ar keitima, elektros,

"|dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo

Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimag
(iSskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos
sutvarkyma

Fasadiniy sieny ir angokra$¢iy apSiltinimas
termoizoliacinémis plok§témis tinkuojant
plonasluoksniu armuotu tinku. Pastoliy
sumontavimas ir iSmontavimas. Sieny pavirsiy
paruosimas Siltinimui (plySiy, jtrukimy, sitliy,
iSdauzy taisymas, kitas remontas); termoizoliaciniy
ploksciy klijavimas ir papildomas tvirtinimas
smeigémis; iSlyginamojo sluoksnio jrengimas
tvirtinant tinklelj, kampy papildomas armavimas,
dekoratyvinio tinko jrengimas. Siltinant sienas
aptaisomi angokrasciai, jrengiamos lauko palangés
visiems langams. Parapety skardos nuémimas ir
naujas apskardinimas po apSiltinimo.

0,2

~2019,01
m2

stiprinimas sgvarzomis ar armatiira. Sieny pavirsiy

, kitas remontas ar paruoSimas Siltinimui.

Fasadiniy sieny konstrukcijy remontas, jeigu reikia ir

atstatymas (plySiy, itrukimy, sitiliy, iSdauzy taisymas)

~145 m?

Komunikacijy (elektros spinty 1 vnt., dujy vamzdziy
... m, oro vésinimo jrenginiy ... vnt, rysiy kabeliy ...
m) sumontuoty ant iSorinés fasado sienos,
perkélimas. Dujy vamzdyno poZeminés dalies
atkasimas ir uzkasimas (jeigu reikia), naujy
atramy/laikikliy jrengimas, vamzdyno/jrenginiy
perkélimas, vamzdyno suvirinimas dazymas,
izoliavimas, vamzdyno pneumatinis bandymas ir

dujy/elektros/rysiy tiekimo atstatymas vartotojams.

1 kompl.

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis
4 lentelés tesinys

1 2 3 4 5 6 7
5.1 [Energijos efektyvumg didinancios priemonés
Pamaty Siltinimas ne maziau 0,6 m, nuo grunto
pavirsiaus. Esamos nuogrindos pasalinimas, grunto
atkasimas. Atkasty pamaty hidroizoliacija, pavirSiaus
o . . o paruosimas. Pamatq slltlmmas tV1rt1nant. . . 0.25 110,81 m?
[3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, [termoizoliacines plokstes, grunto sutankinimas ir
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos uzkasimas. Nuogrindos jrengimas (Saligatviy
defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy plytelémis su vejos borteliais ar iStisiniu betonavimu)
513 demontavimg, jrengimg ar keitimg, elektros, [su pagrindo paruoSimu. Vejos (jeigu yra) atstatymas.
"7 dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimg Piliastry aps§iltinimas ir tinkavimas plonasluoksniu
(1Sskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos armuotu tinku. Sieny pavirSiy paruoSimas Siltinimui
sutvarkyma (plySiy, jtrikimy, sitliy, i§dauzy taisymas, kitas 0.3 338,66 m2
remontas); termoizoliaciniy plok$¢iy klijavimas ir ’ ’
papildomas tvirtinimas smeigémis; dekoratyvinio
tinko jrengimas.
Elektros bendrosios inzinerinés sistemos - buty
apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukcija, jrengiant
automatinius jungiklius. Esamy jungikliy skyde
demontavimas, montaZiniy profiliy tvirtinimas 20 buty []
automatiniy jungikliy montavimui, kabeliy gysly
) ) .. . .. .. |konutavimui gnybty montavimas, automatiniy
K,lwf pastato bendrop flau,dO,J MO INZINCTINIY iy 6k liy montavimas, varzy matavimas.
sistemy (elektros, priesgaisrinés saugos, S —
5.1.4.|geriamojo vandens, buitiniy nuoteky, Elektros b'end.rosms', INZINErines smtgmos T
drenazo, taip pat ir namui priklausaniy hf)r}zontallos 1nstal¥achljos fne'lgl‘stral.lnlut ka‘pehq.lt
Vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas rusio pata}pur lfabehq 1r a.pSV1‘et1Fno frenginiy keitimas.
Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas,
elektros instaliaciniy vamzdZziy montavimas, ~529,69 m? ]
sujungimy, atSaky ir pravady dézu¢iy montavimas,
elektros kabeliy montavimas, jungikliy ir Svietuvy
montavimas riisio bendro naudojimo patalpose ir
gyventojy sandéliukuose, varzy matavimas.

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis
4 lentelés tesinys

2

5 6 7

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy
sistemy (elektros, priesgaisrinés saugos,

.|geriamojo vandens, buitiniy nuoteky,

drenazo, taip pat ir namui priklausanciy
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas

Elektros bendrosios inzinerinés sistemos - vertikalios
instaliacijos magistraliniai kabeliai ir namo laiptiniy
apsvietimo instaliaciniy kabeliy ir Svietuvy remontas
ar keitmas.

~2 laipt. L]

Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy

"pertvarkymas ar keitimas

Cirkuliacijos sistemos magistraliniy vamzdyny
keitimas pastato riisyje. Esamy magistraliniy
vamzdyny demontavimas, naujy vamzdyny
montavimas, (jeigu reikia, dazymas korozijai
atspariais dazais), uzdaromyjy ventiliy jrengimas,
izoliavimas kevalais su folija, hidraulinis bandymas.

~95 m L]

Cirkuliacijos sistemos stovy vamzdyny keitimas iki
rtisio luby, uzdaromyjy ventiliy jrengimas. Esamy
cirkuliacijos stovy vamzdyny demontavimas, naujy
stovy atSaky montavimas, jskaitant stovy ir atSaky
atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo Ciaupus,
sumontuoty vamzdyny izoliavimas riisyje.

~464 m [

Karsto vandens magistraliniy vamzdyny keitimas
pastato rusyje, jzoliavimas kevalais su folija,
uzdaromyjy ventiliy jrengimas. Esamy karstojo
vandentiekio vamzdyny magistraliniy vamzdyny
demontavimas, naujy vamzdyny montavimas.

~43 m ]

Karsto vandens sistemy balansavimas jrengiant
automatinius balansinius ventilius ir atjungimo
ventiliai su drenazo funkcija. KarSto vandens sistemy
balansavimas, reguliavimas ir pridavimas
eksploatacijai, sumontuotos jrangos izoliavimas.

24 vnt.

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis
4 lentelés tesinys

2

6 7

5.1

Energijos efektyvumg didinan¢ios priemon

és

Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy

"pertvarkymas ar keitimas

Kar$to vandens stovy vamzdyny keitimas iki risio
luby, uzdaromyjy ventiliy jrengimas. Esamy karstojo
vandentiekio stovy vamzdyny demontavimas, naujy
stovy atSaky montavimas, jskaitant stovy ir atSaky
atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo Ciaupus,
sumontuoty vamzdyny izoliavimas riisyje.

~464 m

Ranksluosc¢iy dziovintuvy keitimas. Seny
ranks$luosciy dziovintuvy iSmontavimas, naujy
privedamyjy vamzdyny apvedimo linijy ir
rank$luosciy dziovintuvy su termostatai montavimas.
Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

55 vnt.

Sildymo daliklinés aspkaitos sistemos jrengimas,
nuotoliniam duomeny nuskaitymui, energijos
vartojimo prognozavimui, naudojant automatizuota
apskaitos ir valdymo sistemg su internetine prieiga
lkiekvienam gyventojui. Silumos dalikliy
montavimas, nuotoliniy duomeny nuskaitymo,
lkaupimo ir perdavimo prietaisy ir jrenginiy
montavimas, nuotolinio duomeny nuskaitymo
apskaitos sistemos derinimas ir adresy jregistravimas.

55 buty

Sildymo prietaisy (radiatoriy) keitimas butuose ir
laiptinése, keiCiant radiatorius ir visus atvamzdzius.
Radiatoriy atjungimas atsukant ilgasriegius, esamy
radiatoriy nuémimas, iSnesimas ir pakrovimas j
transporto priemones arba sud¢jimas j paketus.
Radiatoriy laikikliy tvirtinimas, naujy radiatoriy
pakabinimas ant laikikliy, radiatoriy prijungimas prie
vamzdyno.

~128000
W
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis
4 lentelés tesinys

2

7

5.1

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

Sildymo ir (ar) kar§to vandens sistemy

"pertvarkymas ar keitimas

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas
pastato riisyje. Esamy magistraliniy vamzdyny
demontavimas, naujy vamzdyny montavimas,
uzdaromyjy ventiliy jrengimas, izoliavimas kevalais
su folija, hidraulinis bandymas.

~220 m

Sildymo sistemos stovy vamzdyny keitimas jrengiant
dvivamzdg Sildymo sistema, uzdaromyjy ventiliy
irengimas. Esamy Sildymo stovy vamzdyny
demontavimas, naujy stovy, atSaky j butus
montavimas, jskaitant stovy ir atSaky
atjungiamuosius bei stovy vandens i$leidimo Ciaupus.
Stovy prijungimas prie Sildymo prietaisy butuose.

~416 m

Sildymo sistemy balansavimas jrengiant automatinius
balansinius ventilius ir atjungimo ventiliai su drenazo
funkcija. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir
pridavimas eksploatacijai, sumontuotos jrangos
izoliavimas.

16 vnt.

Silumos punkto keitimas, atnaujinimas ir
automatizavimas jrengiant nauja Silumos mazgo
Sildymo modulj su Silumos apskaita, kar§to vandens
modulj. Filtry su visais regeneracijos automatiskais
ciklais (siirymo gamyba, terSaly iSplovimas ]
kanalizacija, dervos granuliy plovimas ir skalavimas)
jrengimas.

1 kompl.

Termostaty (reguliavimo jtaisy - termostatiniy
ventiliy) ant §ildymo prietaisy (radiatoriy) jrengimas

su gamykliniu temperatiiros nustatymu 16-26° C.

132 vnt.

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
Tel.: +37069963333 e-pastas: skraida@skraida.lt

16




Zemaiciy g. 57B, Joniskis
4 lentelés tesinys

2 3

7

5.1

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

"lirengima, arba naujo $laitinio stogo (be

Lietaus nuoteky Salinimo esamy risio magistraliniy
vamzdyny iSardymas, naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo iSvado
movos rusyje iki jmovos stovo pravalai prijungti.
Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo
vietose. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. Hidraulinis
bandymas.

~36m

Lietaus nuoteky Salinimo stovy vamzdyny keitimas.
Esamo nuotakyno stovy demontavimas, naujy
plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy
montavimas nuo zemiausiai stove pastatytos pravalo
iki jlajos. Jlajos montavimas. Hidraulinis bandymas.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas,
iskaitant stogo konstrukcijos sustiprinima ar
deformacijy Salinima, stogo dangos keitima,
lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar

~97.2 m

patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant Plokscio stogo Siltinimas termoizoliacijos plokstémis
kopécias | pastoge), apSiltinant jj arba ant esamos dangos ir jrengiant naujg dangg.

perdanga pastogeje Sutvarkomi ir apSiltinami védinimo kanalai ant stogo,
sutvarkoma zaibosauga. [rengiami nauji
apskardinimai, jei reikia apsauginé tvorele,
keiciamas/Siltinamas uzlipimo ant stogo liukas.

0,16

~767,3 m*

VirSutiniy auksty balkony stogeliy remontas ir
dangos keitimas.

~58,8 m?

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis
4 lentelés tesinys

2

7

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

'Védinimo sistemos sutvarkymas arba

.[pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos

sistemos jrengima

'Védinimo sistemos sutvarkymas ir remontas.
AtkemsSami, dezinfekuojami ir iSvalomi esami
natiiralios ventiliacijos kanalai (biocheminiu bei
mechaniniu biidu). Védinimo groteliy keitimas.
'Védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas.

55 buty

5.2

Kitos priemonés

5.2.1.

Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy
sistemy (elektros, prieSgaisrinés saugos,
geriamojo vandens, buitiniy nuoteky,
drenazo, taip pat ir namui priklausanciy
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas

Bendro naudojimo nuoteky magistraliniy vamzdyny
keitimas. Nuoteky sistemos esamy vamzdyny
iSardymas, naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy
daliy bei jrangos montavimas nuo i§vado imovos iki
imovos stovo pravalai prijungti. Grindy ardymas ir
atstatymas vamzdziy klojimo vietose. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. Hidraulinis bandymas.

~33m

Bendro naudojimo nuoteky stovy vamzdyny
[keitimas. Esamo vamzdyno demontavimas, naujy
plastikiniy stovy vamzdZiy ir fasoniniy daliy
montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos
iki buto sistemos prijungimo jungties. Vamzdziy
[kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. Stovo iSvedimas vir§ stogo sistemai
veédinti. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas
stogo perdangoje. Hidraulinis bandymas.

~198 m

Bendrojo naudojimo Salto vandens magistraliniy
vamzdyny keitimas ir pertvarkymas pastato rusyje,
izoliavimas nuo rasojimo, uzdaromyjy ventiliy
jrengimas. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. Vamzdyny
praplovimas dezinfekavimas, hidraulinis bandymas.

~95 m

UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis
4 lentelés tesinys

1 2 3 5 6 7
5.2 [Kitos priemonés
Bendrojo naudojimo Salto vandens stovy vamzdyny
keitimas ir pertvarkymas, uzdaromyjy ventiliy
Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy frengimas. Salto Val}dentlek{o st?vq csamy quzqynq
. S .o demontavimas, naujy stovy ir atSaky i butus, jskaitant
sistemy (elektros, prieSgaisrinés saugos, stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy iSleidimo
5.2.1.|geriamojo vandens, buitiniy nuoteky, 4 4 ayung e ~464 m ]

drenazo, taip pat ir namui priklausanciy
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas

Ciaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo
butuose. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

* pateikiamas trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius,
techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame
reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis
6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo nustatymas

Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy energinis naudingumas nustatytas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo
jvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®. Suminés
Siluminés energijos sgnaudos namo patalpy Sildymui kWh/m?*/ metus nustatytos pagal planuojamas jgyvendinti energija taupancias priemones. Numatomy
jgyvendinti priemoniy suminis energinis naudingumas jvertintas palyginus planuojamas Siluminés energijos sgnaudas su esamos padéties skaiCiuojamosiomis
$iluminés energijos sanaudomis namo patalpy sildymui. Sis santykis isreiskiamas procentais ir nurodomas 5 lentelés 6.3 eilutéje (reikalaujama ne maziau 20 %).

[¥metamo §iltnamio efekta sukelianéiy dujy (toliau SESD) CO, kiekio sumazéjimas apskaiGiuotas pagal daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto rengimo tvarkos apraso (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. jsakymo Nr. D1-107, 2 priede pateikta metodika. Duomenys
surasyti ] 5 lentele.

5 lentelé
Kiekis
Eil. Rodikliai Mato vnt. " Planuojama
Nr. Esama padétis - -
Variantas I | Variantas 11
1 2 3 4 5 6
6.1. |Pastato energinio naudingumo klase Klasé E C C
6.2. [Skaic¢iuojamosios namo Siluminés energijos sagnaudos patalpy Sildymui kWh/m?/metus 151,44 45,81 42,67
6.2.1. [Siluminés energijos sanaudos pastatui $ildyti kWh/m?/metus 151,44 45,81 42,67
6.2.2. [Siluminés energijos sanaudos karStam vandeniui ruosti kWh/m?/metus 80,13 45,12 40,41

6.23 Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) $ildymo laikotarpiu kompensuoja Silumos

pritekéjimai i iorés ir vidiniai Silumos Rsiskyrimai kWh/m?/metus 779 35,68 54,28
6.2.4. [Vidiniai $ilumos i$siskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu kWh/m?*metus 56,31 44,64 42,74
6.2.5. [Silumos nuostoliai per pastato sienas kWh/m?/metus 52,57 5,73 5,58
6.2.6. [Silumos pritekéjimai i iSorés pastato (jo dalies) §ildymo laikotarpiu kWh/m?*metus 44,71 39,56 39,56
6.2.7. [Suminés elektros energijos sagnaudos pastate kWh/m?*metus 30,41 32,78 32,78
6.2.8. [Silumos nuostoliai per pastato langus, stglangius, Svieslangius, ir kitas skaidrias atitvaras kWh/m?/metus 20,33 11,71 11,41
6.2.9. [Silumos nuostoliai per pastato stoga kWh/m?*metus 19,36 2,43 2,36
6.2.10.|Silumos nuostoliai dél pastato védinimo kWh/m?/metus 18,09 12,04 11,73
6.2.11.|Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius kWh/m?/metus 13,66 3,94 3,84
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5 lentelés tesinys

1 2 3 4 5 6
6.2.12.[Elektros energijos sagnaudos patalpy apsSvietimui kWh/m?*metus 13,5 13,5 13,5
6.2.13.| - per grindis vir$ neSildomy védinamy riisiy kWh/m?*metus 8,34 4,19 2,38
6.2.14.Siluminés energijos sanaudos pastatui vésinti kWh/m?*metus 1,14 7,78 7,78
6.2.15. Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy dél dury KWh/m?/metus 0.91 0.27 0.26

varstymo

63, Skal.cvl.uOJ'angu{ s1lgm1nes energ'ljc')s.sqna.udq sumazejimas, palyginti su esama padétimi procentais i 69.75% 71.82%
(skaiCiuojamosiomis sgnaudomis iki projekto jgyvendinimo)

6.4. [Ismetamo SESD (CO, ekv.) kiekio sumazéjimas tony/metus - 56,92 58,61

Pastato Sildomas plotas pagal pastaty energinio naudingumo sertifikavimo (sertifikato) duomenis yra 2312,59 m?.
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7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Zemaiciy g. 57B, Joniskis

Preliminariis daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kainos suvestiniai skai¢iavimo duomenys pateikiami 6 lentel¢je remiantis
sustambintais statybos darby kainy apskaiciavimais, papildomai jvertinus atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabuc¢io namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy
fizing — techning biikle bei rinkos kainas.

6 lentelé
Preliminari kaina
Eil. Rodikliai Variantas I Variantas 11
Nr. IS viso, | Eur/m? (nau- | ISviso, | Eur/m? (nau-
tikst. Eur | dingojo ploto) |tukst. Eur | dingojo ploto)
1 2 3 4 5 6
7.1 [Energijos efektyvuma didinancios priemonés
[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty
711 p.asahnlmq? esamy lletvarvr}ZQZlq dempntawmq, frengimg ar keltlm?, elektros,. c'lujq ar kltq ' 262.940 113.70 262,940 113.70
sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus keitimg naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar
710, deformagljlv} sgl}n}mq, stogo dangos keltlma(,'l'letafus ngvedlrpo s1‘stemos s‘u:[yarlfqu ar jrengima,| 5238 32,53 75238 32,53
arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) irengimas (jskaitant kopécias j pastoge),
apsiltinant jj arba perdanga pastogeje
7.1.3. Sildymo ir (ar) karSto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 25,010 10,81 100,187 43,32
7.1.4. Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas § mazesnio $ilumos pralaidumo langus 11,460 4,96 11,460 4,96
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury
715 (16]111"10, tambiiro, Pg}konu,.m510, konteln.erln.es,‘sﬂumos p'unk'to.) ke1t1ma§ (jskaitant susijusius 11,367 4,92 11,367 4,92
apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas)
Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy (elektros, prieSgaisrinés saugos, geriamojo
7.1.6. (vandens, buitiniy nuoteky, drenazo, taip pat ir namui priklausanciy vietiniy jrenginiy) 0,000 0,00 7,876 3,41
atnaujinimas ar keitimas
7.1.7. |Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos sistemos jrengima 3,419 1,48 3,419 1,48
IS viso:| 389,434 168,40 472,487 204,31
7.2 [Kitos priemonés
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6 lentelé
1 2 3 4 5 6
7.2 |[Kitos priemonés
Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy (elektros, prieSgaisrinés saugos, geriamojo
7.2.1. (vandens, buitiniy nuoteky, drenazo, taip pat ir namui priklausanciy vietiniy jrenginiy) 0,000 0,00 21,641 9,36
atnaujinimas ar keitimas
IS viso:| 0,000 0,00 21,641 9,36
Galutiné suma:| 389,434 168,40 494,128 213,67
7.3. [Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 0,00% 4,38%

Pagal daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasa, patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. D1-107, investicijy dalis, tenkanti kitoms (ne namo energinj efektyvuma didinan€ioms) priemonéms, nurodytoms Programos
priede, neturi vir§yti 20 procenty nuo bendros investicijy sumos.
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8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné¢ kaina nustatoma susumuojant skaiCiuojamagjg statybos darby kainag, projektavimo darby kaing,
jskaitant projekto ekspertize ir projekto jgyvendinimo priezitirg, kurig vykdo Projekto vadovas, statybos techninés prieziiiros ir projekto jgyvendinimo
administravimo i$laidas. Preliminarios suvestinés projekto parengimo ir jgyvendinimo kainos pateikiamos 7 lentel¢je.

7 lentelé
Eil. Variantas 1 Variantas 11
N ISlaidy pavadinimas Preliminari kaina,| Santykiné kaina, |Preliminari kaina,| Santykiné kaina,
tukst. Eur Eur/m? tukst. Eur Eur/m?
1 2 3 4 5 6
8.1. |[Statybos darbai, i$ viso: 389,434 168,40 494,128 213,67
11 Lér f:{m Ztlallé}rflll)ss darbai, tenkantys energijos efektyvumga didinanc¢ioms 389,434 168.40 472,487 20431
N e e e R N I I e
8.3. [Statybos techniné prieziiira 7,788 3,37 9,882 4,27
8.4. [Projekto administravimas 6,715 2,90 6,715 2,90
Galutiné suma: 431,197 186,46 545,313 235,80

Tolimesniuose skai¢iavimuose priimta, kad iSlaidas pagal 7 lentelés 8.2, 8.3, 8.4 punktus savininkai dengia nuosavomis/skolintomis/valstybeés
léeSomis. 7 lenteléje skaiiuojama nevertinant lengvatinio kredito paskolos paliikany ir valstybés paramos projekto parengimo ir energijos efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms.

Kaupiamojo jnaso ménesiné¢ jmoka skirta daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir kitoms su Sio projekto
jgyvendinimu susijusioms i§laidoms (statybos techninés prieziiiros, daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo ir
kitos iSlaidos) apmokéti, iSskyrus pagal kredito sutart] mokamas paliikanas, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1 kv. metrui, neturi
buti didesné (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rasStu pritaria buto ar kity patalpy savininkas) kaip 0,2 EUR/m2 per ménesj, kai daugiabuc¢io namo naudingasis
plotas 3 000 kv. metry ir daugiau, ir 0,32 EUR/m2 per ménesj, kai daugiabucio namo naudingasis plotas mazesnis kaip 3 000 kv. metry.
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9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy ekonominis naudingumas nustatomas jvertinant investicijy paprastojo
atsipirkimo laikg pagal projekto parengimo ir jgyvendinimo suvesting kaing ir pagal projekto
igyvendinimo iSlaidas, tenkanc¢ias namo buto ir kity patalpy savininkams, atémus valstybés parama. Taip

pat jvertinamas jgyvendinamy energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas.

8 lentelé
Eil. oo . Rodiklio reik§mé
Rodikliai Mato vnt - - Pastabos
Nr. Variantas I| Variantas II
1 2 3 4 5
9.1. [Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. jpagal suvestine kaing metais 26 31
9.1.2. [atémus valstybés paramag metais 16 20
99 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo
" [laikas
9.2.1. |pagal suming kaing metais 23 27
9.2.2. |atémus valstybés parama metais 16 19

Paskolos trukmé numatyta 20 mety. Investicijy atsipirkimo laikas atémus valstybés paramag

pirmuoju variantu ~ 16 mety, antruoju variantu ~ 20 mety, o investicijy atsipirkimo laikas jvertinus

paliikanas ir atémus valstybés paramg pirmuoju variantu ~ 21 mety, antruoju variantu ~ 16 mety,
esamos padéties kainomis.
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10. Projekto igyvendinimo planas

Zemaiciy g. 57B, Joniskis

Projekto jgyvendinimo planas sudaromas atsizvelgus j Valstybés paramos taisykliy nuostatas, kad Projektas turi biiti jgyvendintas per dvejus metus
ir kad Projektas gali biiti jgyvendinamas etapais. Tuo atveju, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoné€s grupuojamos pagal etapus.

9 lentelé
Variantas I Variantas 11
Eil. Igyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy ir etapy Darl\)’}; Darl.)q D arl&; D arl?q Pastabos
Nr. (jei projektas jgyvendinamas etapais) pavadinimas pradZI.a p abalga p rad11.a p abalga
(metai, (metai, (metai, (metai,
ménuo) meénuo) meénuo) meénuo)
1 2 3 4 5 6 7
10.1 |A etapas
Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy (elektros, prieSgaisrinés
X . e . . ; . 2018 2019
10.1.1. jsaugos, geriamojo vandens, buitiniy nuoteky, drenazo, taip pat ir namui . g
. PO . . » sausis gruodis
priklausanciy vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas
10.1.2. [Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 201.8 2019. 201.8 2019.
sausis gruodis sausis gruodis
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sgst1pr1n1mq ar deformagqu sghmmq, stogq d.'ilngqs keltlmq, lietaus nuvedimo 2018 2019 2018 2019
10.1.3. jsistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy . . . .
N ) S e ey .. sausis gruodis sausis gruodis
pastogéje) irengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba perdanga
pastogeje
10.1.4 'Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, iskaitant rekuperacijos 2018 2019 2018 2019
"7 sistemos jrengima sausis gruodis sausis gruodis
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo
10.1.5 naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, risio, konteinerinés, Silumos 2018 2019 2018 2019
77 punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), j€jimo laipty remontas sausis gruodis sausis gruodis
ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
10.1.6 Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j mazesnio $ilumos 2018 2019 2018 2019
"7 pralaidumo langus sausis gruodis sausis gruodis
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9 lentelé
1 2 3 4 5 6
10.1 |A etapas
[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
10.1.7 konstrukcijos defekty pasalinimg, esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima 2018 2019 2018 2019
"7 lar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos sausis gruodis sausis gruodis

(cokolio) atitraukimg (iSskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma

Projekto jgyvendinimas etapais pirmuoju investicijy plano variantu nenumatytas, antruoju - nenumatytas.
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11. Projekto finansavimo planas

Zemaiciy g. 57B, Joniskis

Projekto finansavimo planas parengtas vadovaujantis projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestine kaina, UZsakovo pateiktais duomenimis apie
buty ir kity patalpy savininky planus finansuoti projekta nuosavomis/skolintomis/valstybés 1éSomis, taip pat kitomis 1éSomis (jei tokios numatytos ir patvirtintos
atitinkamomis sutartimis), nejskaitant valstybés paramos, kuri suteikiama kompensuojant iSlaidas ar jy dalj tik jgyvendinus projekta arba jo pirmajj etapa.
Planuojami 1¢8y Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu nurodyti 10 lenteléje.

10 lentelé

Planuojamas investiciju dydis

Eil. ey ge e s Variantas | Variantas 11
LéSy Saltiniai Pastabos
Nr. Suma, tukst. | Procentiné | Suma, tikst. | Procentiné
Eur dalis Eur dalis
1 2 3 4 5 6 7
11.1. |Planuojami léSy Saltiniai projekto jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1. Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1¢Sos 0,000 0,00 % 0,000 0,00 %
11.1.2. [Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 389,434 90,31 % 494,128 90,61 %
Valstybés paramos 1¢Sos, kurios skiriamos apmokant E&lﬁ;\tﬁ%& f?;%iggg;plnlizno
11.1.3. jprojekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninés 41,763 9,69 % 51,185 9,39 % N cup
e parengimui 787 Eur, jeigu
priezitiros islaidas . . .
projektas nejgyvendinamas
11.14. K.itos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 0 0% 0 0%
1€S0s)
Investicijy suma, i§ viso:{ 431,197 100 % 545,313 100 %
112, |Yalstybés paramos 1eSos, kurios bus skirlamos = 160,211 37,15 % 196,468 | 36,03 %
kompensuojant patirtas iSlaidas, jgyvendinus projekta, i8S jy:
11.2.1. [Projekto parengimo iSlaidy kompensavimas 27,260 100,00 % 34,588 100,00 %
11.2.2. [Statybos techninés priezitros iSlaidy kompensavimas 7,788 100,00 % 9,882 100,00 %
1123, projekto lgyvendlnlmo administravimo i$laidy 6.715 100,00 % 6.715 100,00 %
kompensavimas
1124 Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma
" |didinanc¢ioms priemonéms:
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10 lentelés tesinys

1 2 3 4 5 6 7

Jeigu jgyvendinus projekta
pasiekiama ne mazesné kaip C
pastato energinio naudingumo
116,830 30,00 % 141,746 30,00 % |klas¢ ir skai¢iuojamosios
Siluminés energijos sgnaudos
sumazinamos ne maziau kaip 40
%

Valstybés parama kompensuojant 30 proc. investicijy,

11.2.4.1. tenkanciy energinj efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms

papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant atnaujinimo
projekta daugiabuciame name jrengiamas atskiras ar
modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos
punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar)
11.2.4.2. pertvarkoma ar kei¢iama §ildymo sistema, butuose ir kitose 1,618 10,00 % 3,537 10,00 %
patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos
prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar) termostatinius ventilius,
papildomai kompensuojant 10 proc. Siy priemoniy
igyvendinimo kainos

10 lenteles 11.1.2 eilutés 3 stulpelyje nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma statybos darbams jskaitant techninio darbo projekto
parengimag ir statybos techninés priezitiros vykdyma, jvertinus valstybés parama.

Buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty faktiniy iSlaidy, tenkanciy atnaujinimo (modernizavimo) projektui
ar jo daliai parengti, jeigu atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo (jskaitant atvejus, kai projektavimo darbai perkami kartu su statybos
rangos darbais). Apmokama arba kompensuojama suma paskai¢iuojama 5 procenty dydziu statybos rangos darby kainos su PVM, numatytos daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane, kai daugiabu¢io namo naudingasis plotas didesnis kaip 3 000 kv. metry; 7 procenty, kai daugiabu¢io namo
naudingasis plotas nuo 1 000 iki 3 000 kv. metry; 8 procenty, kai daugiabu¢io namo naudingasis plotas nevirSija 1 000 kv. metry; kai pritaikomi tipiniai
daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi virSyti 2 procenty statybos rangos darby kainos su PVM, numatytos daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane.

Uz statybos techning priezitirg buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty faktiniy iSlaidy, ir §i suma
paskaiCiuojama 2 procenty dydziu statybos rangos darby kainos su PVM, numatytos daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane.

Uz daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo paslaugas buty ir kity patalpy savininkams apmokama
arba kompensuojama 100 procenty faktiniy iSlaidy - 0,1 euro per ménesj uz kv. metrg buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo i§laidy.
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12. Preliminarus investiciju paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

Zemaiciy g. 57B, Joniskis

Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams parodytas 11 lenteléje, nejskaitant valstybés paramos nepasiturintiems
gyventojams, kuri teikiama pagal piniginés socialinés paramos jstatyma.

Varianto I 11 lentelé

Patalpy

Investicijy suma, Eur

Valstybés parama

i | mersarias | "plngess | Eerai e ddvangoms [
Nr. indentifikavimo |y, jasis Bendrosios Individualios prierln(())ilés I8 viso didinancioms parama, Eur dydis, Eur/m? E
poZymis priemonéms,
plotas, m* investicijos investicijos Eur

1. 1 butas 34,86 5697,58 0,00 0,00 5697,58 1733,66 3963,92 0,47

2. 2 butas 37,19 6078,41 0,00 0,00 6078,41 1849,54 4228,87 0,47

4. 4 butas 48,10 7861,55 0,00 0,00 7861,55 2392,11 5469,44 0,47

5. 5 butas 36,13 5905,15 0,00 0,00 5905,15 1796,82 4108,33 0,47

6. 6 butas 3591 5869,20 0,00 0,00 5869,20 1785,88 4083,32 0,47

7. 7 butas 36,81 6016,30 0,00 0,00 6016,30 1830,64 4185,66 0,47

8. 8 butas 34,97 5715,56 0,00 0,00 5715,56 1739,13 3976,43 0,47

9. 9 butas 37,11 6065,33 0,00 0,00 6065,33 1845,56 4219,77 0,47

10. 10 butas 47,96 7838,67 0,00 0,00 7838,67 2385,15 5453,52 0,47

12. 12 butas 36,33 5937,84 245,32 0,00 6183,16 1880,37 4302,79 0,49

13. 13 butas 35,88 5864,29 0,00 0,00 5864,29 1784,38 4079,91 0,47

14. 14 butas 36,73 6003,22 0,00 0,00 6003,22 1826,66 4176,56 0,47

15. 15 butas 34,89 5702,48 0,00 0,00 5702,48 1735,15 3967,33 0,47

16. 16 butas 37,01 6048,99 752,79 0,00 6801,78 2066,43 4735,35 0,53

17. 17 butas 48,13 7866,45 0,00 0,00 7866,45 2393,60 5472,85 0,47

19. 19 butas 36,55 5973,80 0,00 0,00 5973,80 1817,71 4156,09 0,47

20. 20 butas 35,97 5879,00 752,79 0,00 6631,79 2014,70 4617,09 0,53

21. 21 butas 36,63 5986,88 0,00 0,00 5986,88 1821,69 4165,19 0,47
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis
Varianto I 11 lentelés tesinys

Patalpy Investicijy suma, Eur Valstybés parama

Buto ar kity patalpy . . . e energinj -~ - 2

Eil numeris ar kitas naudingasis Energinj efekt'yvum‘f; didinan¢ioms efektyvuma Inyestlcuq suma, 'Prel‘m}ln‘arus %

Nr. indentifikavimo ll))el:)lfile‘sazsl;s ' priemonems — ' .Kitos . I3 viso didinancioms at;l:ll:;sn:/:lslgflges mz‘;‘;‘:;s:li:;ggos z

poZymis Bendrosios Individualios priemones priemonéms, 4 ’ A

plotas, m* investicijos investicijos Eur
22. 22 butas 35,06 5730,27 0,00 0,00 5730,27 1743,61 3986,66 0,47
23. 23 butas 36,90 6031,01 245,32 0,00 6276,33 1908,72 4367,61 0,49
24. 24 butas 48,33 7899,14 0,00 0,00 7899,14 2403,55 5495,59 0,47
26. 26 butas 36,17 5911,69 0,00 0,00 5911,69 1798,81 4112,88 0,47
217. 27 butas 36,00 588391 0,00 0,00 588391 1790,36 4093,55 0,47
28. 28 butas 44,32 7243,74 0,00 0,00 7243,74 2204,12 5039,62 0,47
29. 29 butas 34,36 5615,86 0,00 0,00 5615,86 1708,79 3907,07 0,47
30. 30 butas 37,15 6071,87 0,00 0,00 6071,87 1847,55 4224,32 0,47
31. 31 butas 48,10 7861,55 0,00 0,00 7861,55 2392,11 5469,44 0,47
33. 33 butas 36,35 5941,11 752,79 0,00 6693,90 2033,60 4660,30 0,53
34. 34 butas 35,91 5869,20 0,00 0,00 5869,20 1785,88 4083,32 0,47
35. 35 butas 36,84 6021,20 0,00 0,00 6021,20 1832,13 4189,07 0,47
36. 36 butas 35,88 5864,29 0,00 0,00 5864,29 1784,38 4079,91 0,47
37. 37 butas 36,96 6040,81 0,00 0,00 6040,81 1838,10 4202,71 0,47
38. 38 butas 36,32 5936,21 700,92 0,00 6637,13 2016,55 4620,58 0,53
39. 39 butas 47,83 7817,42 0,00 0,00 7817,42 2378,68 5438,74 0,47
40. 40 butas 73,53 12017,88 0,00 0,00 12017,88 3656,80 8361,08 0,47
41. 41 butas 35,79 5849,58 752,79 0,00 6602,37 2005,75 4596,62 0,54
42. 42 butas 36,79 6013,03 752,79 0,00 6765,82 2055,49 4710,33 0,53
43. 43 butas 36,10 5900,25 752,79 0,00 6653,04 2021,17 4631,87 0,53
44. 44 butas 48,08 7858,28 0,00 0,00 7858,28 2391,12 5467,16 0,47
45. 45 butas 73,28 11977,02 1505,57 0,00 13482,59 4096,04 9386,55 0,53
46. 46 butas 35,97 5879,00 752,79 0,00 6631,79 2014,70 4617,09 0,53
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis
Varianto I 11 lentelés tesinys

Investiciju suma, Eur

Valstybés parama

Buto ar kity patal Patalpy energinj 2

. <ty pata’py naudingasis Energinj efektyvuma didinancioms gint Investiciju suma,| Preliminarus =

Eil. numeris ar Kitas . X efektyvuma ) . L. =

. . . plotas ar priemonéms Kitos c e atémus valstybés | ménesinés jmokos [ S

Nr. indentifikavimo bendrasi . . I5 viso didinancioms E dvdis. Eur/m? 2

poZymis en rasnsz Bendrosios Individualios priemonés priemonéms, parama, Lur ydis, Lur/m a

plotas, m investicijos investicijos Eur
47. 47 butas 36,80 6014,66 0,00 0,00 6014,66 1830,14 4184,52 0,47
48. 48 butas 36,19 5914,96 752,79 0,00 6667,75 2025,64 4642,11 0,53
49. 49 butas 48,06 7855,01 0,00 0,00 7855,01 2390,12 5464,89 0,47
50. 50 butas 73,29 11978,66 0,00 0,00 11978,66 3644,87 8333,79 0,47
51. 51 butas 35,98 5880,64 0,00 0,00 5880,64 1789,36 4091,28 0,47
52. 52 butas 36,84 6021,20 0,00 0,00 6021,20 1832,13 4189,07 0,47
53. 53 butas 36,27 5928,04 0,00 0,00 5928,04 1803,79 412425 0,47
54. 54 butas 47,88 7825,59 482,23 0,00 8307,82 2525,84 5781,98 0,50
55. 55 butas 73,48 12009,71 1505,57 0,00 13515,28 4105,99 9409,29 0,53
56. 56 butas 43,25 7068,86 752,75 0,00 7821,61 2376,73 5444,88 0,52
57. 57 butas 36,90 6031,01 0,00 0,00 6031,01 1835,12 4195,89 0,47
58. 58 butas 36,80 6014,66 0,00 0,00 6014,66 1830,14 4184,52 0,47
59. 59 butas 48,18 7874,63 0,00 0,00 7874,63 2396,09 5478,54 0,47
60. 60 butas 73,49 12011,35 0,00 0,00 12011,35 3654,85 8356,50 0,47
IS viso: 55 2312,59 377974 11460 0 389434 118448 270986

* lenteles 10 grafa nejraSoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijy plano rengimo metu uzsakovas yra pateikes
duomenis apie buty ar kity patalpy savininkus, kurie numato jiems tenkancig investicijy dalj apmoketi savo léSomis.

Varianto II 11 lentelé

Investiciju suma, Eur

Valstybés parama

Buto ar kity patal Patalpy energinj @

. utu pata’py naudingasis Energinj efektyvuma didinanc¢ioms st Investiciju suma,| Preliminarus =
Eil. numeris ar Kitas | . k efektyvumg . 1 X snesinés imok =
Nr. indentifikavimo plotas ar priemonems Kitos Vi didinancioms atémus valstybés | ménesinés jmokos | 5

poZymis bendrasis Bendrosios Individualios priemonés IS viso priemonéms, parama, Eur dydis, Eur/m? nf
2
plotas, m investicijos investicijos Eur
L. 1 butas 34,86 6949,53 0,00 326,22 7275,75 2138,18 5137,57 0,61
2. 2 butas 37,19 7414,02 0,00 348,02 7762,04 2281,08 5480,96 0,61
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis
Varianto II 11 lentelés tesinys

Investiciju suma, Eur

Valstybés parama

Buto ar kity patalpy Pat.alpq- T . TR energinj . .. o 4

Eil numeris ar kitas naudingasis Energinj efekt'yvum‘f; didinan¢ioms efektyvuma Inyestlcuq suma, 'Prel‘m}ln‘arus %

Nr. indentifikavimo ll))el:)lfile‘sazsl;s ' priemonems — ' .Kitos . I3 viso didinancioms at;l:ll:;sn:/:lslgflges mz‘;‘;‘:;s:li:;ggos z

poZymis Bendrosios Individualios priemones priemonéms, 4 ’ A

plotas, m* investicijos investicijos Eur
4. 4 butas 48,10 9588,98 0,00 450,12 10039,10 2950,25 7088,85 0,61
5. 5 butas 36,13 7202,71 0,00 338,10 7540,81 2216,07 5324,74 0,61
6. 6 butas 35,91 7158,85 0,00 336,04 7494,89 2202,58 529231 0,61
7. 7 butas 36,81 7338,27 0,00 344,46 7682,73 2257,78 542495 0,61
8. 8 butas 34,97 6971,45 0,00 327,25 7298,70 2144,92 5153,78 0,61
9. 9 butas 37,11 7398,08 0,00 347,27 7745,35 2276,18 5469,17 0,61
10. 10 butas 47,96 9561,08 0,00 448,81 10009,89 2941,68 7068,21 0,61
12. 12 butas 36,33 7242,58 245,32 339,97 7827,87 2301,94 552593 0,63
13. 13 butas 35,88 7152,86 0,00 335,76 7488,62 2200,73 5287,89 0,61
14. 14 butas 36,73 732232 0,00 343,72 7666,04 2252,87 5413,17 0,61
15. 15 butas 34,89 6955,51 0,00 326,50 7282,01 2140,02 5141,99 0,61
16. 16 butas 37,01 7378,14 752,79 346,34 847727 2495,89 5981,38 0,67
17. 17 butas 48,13 9594,97 0,00 450,40 10045,37 2952,10 7093,27 0,61
19. 19 butas 36,55 7286,43 0,00 342,03 7628,46 2241,83 5386,63 0,61
20. 20 butas 35,97 7170,81 752,79 336,60 8260,20 2432,10 5828,10 0,68
21. 21 butas 36,63 7302,39 0,00 342,78 7645,17 2246,74 5398,43 0,61
22. 22 butas 35,06 6989,40 0,00 328,09 7317,49 2150,44 5167,05 0,61
23. 23 butas 36,90 7356,21 245,32 345,31 7946,84 2336,90 5609,94 0,63
24. 24 butas 48,33 9634,84 0,00 452,27 10087,11 2964,37 7122,74 0,61
26. 26 butas 36,17 7210,68 0,00 338,48 7549,16 2218,52 5330,64 0,61
217. 27 butas 36,00 7176,79 0,00 336,88 7513,67 2208,10 5305,57 0,61
28. 28 butas 44,32 8835,43 0,00 414,74 9250,17 2718,42 6531,75 0,61
29. 29 butas 34,36 6849,85 0,00 321,54 7171,39 2107,51 5063,88 0,61
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis
Varianto II 11 lentelés tesinys

Investiciju suma, Eur

Valstybés parama

Buto ar kity patalpy Pat.alpq- T . TR energinj . .. o 4

Eil numeris ar kitas naudingasis Energinj efekt'yvum‘f; didinan¢ioms efektyvuma Inyestlcuq suma, 'Prel‘m}ln‘arus %

Nr. indentifikavimo ll))el:)lfile‘sazsl;s ' priemonems — ' .Kitos . I3 viso didinancioms at;l:ll:;sn:/:lslgflges mz‘;‘;‘:;s:li:;ggos z

poZymis Bendrosios Individualios priemones priemonéms, 4 ’ A

plotas, m* investicijos investicijos Eur
30. 30 butas 37,15 7406,05 0,00 347,65 7753,70 2278,63 5475,07 0,61
31. 31 butas 48,10 9588,98 0,00 450,12 10039,10 2950,25 7088,85 0,61
33. 33 butas 36,35 7246,56 752,79 340,16 8339,51 2455,40 5884,11 0,67
34. 34 butas 35,91 7158,85 0,00 336,04 7494,89 2202,58 529231 0,61
35. 35 butas 36,84 7344,25 0,00 344,75 7689,00 2259,62 5429,38 0,61
36. 36 butas 35,88 7152,86 0,00 335,76 7488,62 2200,73 5287,89 0,61
37. 37 butas 36,96 7368,17 0,00 345,87 7714,04 2266,98 5447,06 0,61
38. 38 butas 36,32 7240,58 700,92 339,88 8281,38 2438,00 5843,38 0,67
39. 39 butas 47,83 9535,16 0,00 447,59 9982,75 2933,70 7049,05 0,61
40. 40 butas 73,53 14658,59 0,00 688,09 15346,68 4510,03 10836,65 0,61
41. 41 butas 35,79 7134,93 752,79 334,92 8222,64 2421,06 5801,58 0,68
42. 42 butas 36,79 7334,28 752,79 344,28 8431,35 2482,39 5948.,96 0,67
43. 43 butas 36,10 7196,73 752,79 337,82 8287,34 2440,07 5847,27 0,67
44. 44 butas 48,08 9585,00 0,00 449,93 10034,93 2949,03 7085,90 0,61
45. 45 butas 73,28 14608,76 1505,57 685,75 16800,08 4946,38 11853,70 0,67
46. 46 butas 35,97 7170,81 752,79 336,60 8260,20 2432,10 5828,10 0,68
47. 47 butas 36,80 7336,28 0,00 344,37 7680,65 2257,17 5423,48 0,61
48. 48 butas 36,19 7214,66 752,79 338,66 8306,11 2445,58 5860,53 0,67
49. 49 butas 48,06 9581,01 0,00 449,74 10030,75 2947,80 7082,95 0,61
50. 50 butas 73,29 14610,75 0,00 685,84 15296,59 4495,32 10801,27 0,61
51. 51 butas 35,98 7172,80 0,00 336,70 7509,50 2206,87 5302,63 0,61
52. 52 butas 36,84 7344,25 0,00 344,75 7689,00 2259,62 5429,38 0,61
53. 53 butas 36,27 7230,62 0,00 339,41 7570,03 2224,66 5345,37 0,61
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis
Varianto II 11 lentelés tesinys

Investiciju suma, Eur

Valstybés parama

Buto ar kity patal Patalpy energinj @
. <ty pata’py naudingasis Energinj efektyvuma didinancioms gint Investiciju suma,| Preliminarus =
Eil. numeris ar Kitas . k efektyvumg . X L. . =
. . . plotas ar priemonéms Kitos c e atémus valstybés | ménesinés jmokos [ S
Nr. indentifikavimo bendrasi . . I5 viso didinancioms E dvdis. Eur/m? 2
poZymis en rasnsz Bendrosios Individualios priemonés priemonéms, parama, Lur ydis, Lur/m a
plotas, m investicijos investicijos Eur
54. 54 butas 47,88 9545,13 482,23 448,06 10475,42 3081,44 7393,98 0,64
55. 55 butas 73,48 14648,63 1505,57 687,62 16841,82 4958,64 11883,18 0,67
56. 56 butas 43,25 8622,12 752,75 404,73 9779,60 2878,61 6900,99 0,66
57. 57 butas 36,90 7356,21 0,00 345,31 7701,52 2263,30 5438,22 0,61
58. 58 butas 36,80 7336,28 0,00 344,37 7680,65 2257,17 5423,48 0,61
59. 59 butas 48,18 9604,94 0,00 450,86 10055,80 2955,17 7100,63 0,61
60. 60 butas 73,49 14650,58 0,00 687,67 15338,25 4507,50 10830,75 0,61
IS viso: 55 2312,59 461027 11460 21641 494128 145283 348845
*I lentelés 10 grafa nejraSoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijy plano rengimo metu uzsakovas yra pateikes
duomenis apie buty ar kity patalpy savininkus, kurie numato jiems tenkancig investicijy dalj apmoketi savo léSomis.
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Zemaitiy g. 57B, Joniskis

13. Didziausios ménesinés jmokos dydis, apmokant kreditg ir palukanas, ar finansuotojo vardu
skolintos 1¢éSos projektui parengti ir jgyvendinti, taip pat projekto administravimo ir (ar) kredito
aptarnavimo i$laidos Variantas I - 1,16 Eur/m*mén, Variantas II - 1,43 Eur/m?/mén.

Jis paskaiciuotas pagal formule: I=((E. - Ep) x K¢ /12) x K X K, X K,

Variantas I: [ = ((151,44 - 45,81) x 0,0692 /12 ) x 1 x 1,9 x 1 = 1,16 Eur/m?

Variantas II: I = ((151,44 - 42,67) x 0,0692 /12 ) x 1,2 x 1,9 x 1 = 1,43 Eur/m?
¢ia:

I - didziausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Eur/m?*/mén); E. - skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabuc¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta; E, - skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus
igyvendinus daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta; K. - Siluminés energijos kainos
tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng (); K, =
1,9 - Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés kainos jvertinimo paklaidos koeficientas; K, -
koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projekta jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai (saulés,
véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) — 1.3; K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj,
nesusijusiag su energija taupanciomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonémis, atsizvelgiant |
Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugs¢jo 23 d. nutarimu Nr. 1213 D¢l Daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos patvirtinimo* (toliau — Programa), priedo pastabos 4 punktg, Variantas [ — 1,
Variantas II — 1,2.

13.1. Ménesinés jmokos dydis, nejvertinant 1Sy skolinimosi techniniam darbo projektui parengti
ir (ar) statybos techninei priezitirai vykdyti jtakos: Variantas I - 0,49 Eur/m*mén., Variantas II - 0,63
Eur/m?/meén.

SuskaiCiuojama vidutiné jmoka per meénesj jvertinus valstybés paramg energija taupancioms
priemonéms, techninio darbo projekto parengimui, statybos techninei priezitirai vykdyti, jvertinus
lengvatinj kredita namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonéms su 3% metinémis palikanomis
(paskolos trukmé 20 mety, anuitety metodas) yra:

Variantas I: (431197 - 116830 - 1618 - 41763) / 240 / 2312,59 = 0,49 Eur/m?/mén.;

Variantas II: (545313 - 141746 - 3537 - 51185) / 240/ 2312,59 = 0,63 Eur/m?/mén.;

13.2. Ménesinés jmokos dydis, jvertinant 1Sy skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir
(ar) statybos techninei priezitirai vykdyti jtaka: Variantas I - 0,49 Eur/m*/mén., Variantas II - 0,63
Eur/m?/meén.

Suskaiciuojama vidutiné jmoka per meénes] jvertinus valstybés paramg energija taupancioms
priemonéms, techninio darbo projekto parengimui, statybos techninei priezitirai vykdyti ir jvertinus
lengvatinj kreditg 1¢Sy skolinimuisi techninio darbo projekto parengimui, statybos techninei prieziiirai
vykdyti, jvertinus lengvatinj kredita namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonéms su 3% metinémis
palukanomis (paskolos trukmé 20 mety, anuitety metodas) yra:

Variantas I: (431197 - 116830 - 1618 - 41763 + 1106) / 240 / 2312,59 = 0,49 Eur/m?/mén.

Variantas II: (545313 - 141746 - 3537 - 51185 + 1403) / 240/ 2312,59 = 0,63 Eur/m*/ mén.

Meénesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu
(iskaitant kredito grazinimg ir paliikanas), tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
1 m?, neturi biiti didesné (iSskyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy
savininkas) uz apskaiciuotgja: Variantas I - 1,16 Eur/m?/mén., Variantas II - 1,43 Eur/m?/mén.

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas - 20 mety.

15. Pridedama kity projekto daliy rengimo techniné uzduotis, kai Investicijy planas rengiamas
pagal atskirg sutartj, numatant, kad Sios projekto dalys bus rengiamos perkant jy rengimo paslaugas kartu
su statybos rangos darbais.

Rekomenduojama numatyti papildomas 1éSas pastato kadastriniy matavimy bylai parengti ir
registrui, jeigu reikia (preliminariai ~ 833 Eur), pastato Siltinimo kontrolei (termovizijai) ir/ar sandarumo
matavimui (jeigu reikia) ~ 1064 Eur, po projekto jgyvendinimo. Sios 1éSos néra jtrauktos j investicijy
plana.
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Zemaitiy g. 57B, Joniskis
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UAB ,,Sistela, ISSN 2351-5627.

11. Rinkos kainy tyrimo ataskaita 2017 m., UAB Skraida.
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PRIEDAI
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis

] . Balkon Lan . . . . . .
pa‘lz)aa(;?;?;ias, nall’lzzltii:llg;ﬁs F;l;il)gs:attggo S tikliniml:ls Kei tinglgs Radiatoriai Rekuperatoriai Kiti Ménesiné
numeris plotas, m* | léSos, Eur Eur m? Eur m? Eur |vant,m? Eur vat,, Eur imoka
kompl.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 butas 34,86 3963,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 21,98
2 butas 37,19 4228.87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23,45
4 butas 48,1 5469,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,33
5 butas 36,13 4108,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 22,78
6 butas 35,91 4083,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 22,65
7 butas 36,81 4185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23,21
8 butas 34,97 3976,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 22,05
9 butas 37,11 4219,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23,40
10 butas 47,96 5453,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,25
12 butas 36,33 4302,79 0,00 0,00 147,19 1,75 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23,86
13 butas 35,88 4079,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 22,63
14 butas 36,73 4176,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23,16
15 butas 34,89 3967,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 22,00
16 butas 37,01 4735,35 0,00 0,00 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 26,26
17 butas 48,13 5472,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,35
19 butas 36,55 4156,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23,05
20 butas 35,97 4617,09 0,00 0,00 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 25,61
21 butas 36,63 4165,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23,10
22 butas 35,06 3986,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 22,11
23 butas 36,9 4367,61 0,00 0,00 147,19 1,75 0,00 0 0,00 0,00 0,00 24,22
24 butas 48,33 5495,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,48
26 butas 36,17 4112,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 22,81
27 butas 36 4093,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 22,70
28 butas 44,32 5039,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 27,95
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
29 butas 34,36 3907,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 21,67
30 butas 37,15 422432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23,43
31 butas 48,1 5469,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,33
33 butas 36,35 4660,30 0,00 0,00 | 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 25,85
34 butas 35,91 4083,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 22,65
35 butas 36,84 4189,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23,23
36 butas 35,88 4079,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 22,63
37 butas 36,96 4202,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23,31
38 butas 36,32 4620,58 0,00 0,00 | 420,55 5,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 25,63
39 butas 47,83 5438,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,16
40 butas 73,53 8361,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 46,37
41 butas 35,79 4596,62 0,00 0,00 | 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 25,49
42 butas 36,79 4710,33 0,00 0,00 | 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 26,12
43 butas 36,1 4631,87 0,00 0,00 | 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 25,69
44 butas 48,08 5467,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,32
45 butas 73,28 9386,55 0,00 0,00 903,34 | 10,74 0,00 0 0,00 0,00 0,00 52,06
46 butas 35,97 4617,09 0,00 0,00 | 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 25,61
47 butas 36,8 4184,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23,21
48 butas 36,19 4642,11 0,00 0,00 | 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 25,75
49 butas 48,06 5464,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,31
50 butas 73,29 8333,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 46,22
51 butas 35,98 4091,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 22,69
52 butas 36,84 4189,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23,23
53 butas 36,27 4124,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 22,87
54 butas 47,88 5781,98 0,00 0,00 | 289,34 3,44 0,00 0 0,00 0,00 0,00 32,07
55 butas 73,48 9409,29 0,00 0,00 903,34 | 10,74 0,00 0 0,00 0,00 0,00 52,18
56 butas 43,25 5444,88 0,00 0,00 | 451,65 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,20
57 butas 36,9 4195,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23,27
58 butas 36,8 4184,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23,21
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
59 butas 48,18 5478,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,38
60 butas 73,49 8356,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,34
Meénesiné jmoka butui arba (patalpoms) suskaiciuota taikant anuitetinj metoda, kreditas 20 mety su 3% metiniy paliikany norma, jvertinus valstybés
parama.
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis

] . Balkon Lan . . . . . .
pa‘lz)aa(;?;?;ias, nall’lzzltii:llg;ﬁs F;l;il)gs:attggo S tikliniml:ls Kei tinglgs Radiatoriai Rekuperatoriai Kiti Ménesiné
numeris plotas, m* | léSos, Eur Eur m? Eur m? Eur |vant,m? Eur vat,, Eur imoka
kompl.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 butas 34,86 5137,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 28,49
2 butas 37,19 5480,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,40
4 butas 48,1 7088,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 39,31
5 butas 36,13 532474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 29,53
6 butas 3591 5292,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 29,35
7 butas 36,81 5424,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,09
8 butas 34,97 5153,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 28,58
9 butas 37,11 5469,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,33
10 butas 47,96 7068,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 39,20
12 butas 36,33 5525,93 0,00 0,00 147,19 1,75 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,65
13 butas 35,88 5287,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 29,33
14 butas 36,73 5413,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,02
15 butas 34,89 5141,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 28,52
16 butas 37,01 5981,38 0,00 0,00 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 33,17
17 butas 48,13 7093,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 39,34
19 butas 36,55 5386,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 29,87
20 butas 35,97 5828,10 0,00 0,00 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 32,32
21 butas 36,63 5398.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 29,94
22 butas 35,06 5167,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 28,66
23 butas 36,9 5609,94 0,00 0,00 147,19 1,75 0,00 0 0,00 0,00 0,00 31,11
24 butas 48,33 7122,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 39,50
26 butas 36,17 5330,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 29,56
27 butas 36 5305,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 29,42
28 butas 44,32 6531,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 36,22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
29 butas 34,36 5063,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 28,08
30 butas 37,15 5475,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,36
31 butas 48,1 7088,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 39,31
33 butas 36,35 5884,11 0,00 0,00 | 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 32,63
34 butas 35,91 5292,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 29,35
35 butas 36,84 5429,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,11
36 butas 35,88 5287,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 29,33
37 butas 36,96 5447,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,21
38 butas 36,32 5843,38 0,00 0,00 | 420,55 5,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 32,41
39 butas 47,83 7049,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 39,09
40 butas 73,53 10836,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 60,10
41 butas 35,79 5801,58 0,00 0,00 | 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 32,18
42 butas 36,79 5948,96 0,00 0,00 | 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 32,99
43 butas 36,1 5847,27 0,00 0,00 | 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 32,43
44 butas 48,08 7085,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 39,30
45 butas 73,28 11853,70 0,00 0,00 903,34 | 10,74 0,00 0 0,00 0,00 0,00 65,74
46 butas 35,97 5828,10 0,00 0,00 | 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 32,32
47 butas 36,8 5423,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,08
48 butas 36,19 5860,53 0,00 0,00 | 451,67 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 32,50
49 butas 48,06 7082,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 39,28
50 butas 73,29 10801,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 59,90
51 butas 35,98 5302,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 29,41
52 butas 36,84 5429,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,11
53 butas 36,27 5345,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 29,65
54 butas 47,88 7393,98 0,00 0,00 | 289,34 3,44 0,00 0 0,00 0,00 0,00 41,01
55 butas 73,48 11883,18 0,00 0,00 903,34 | 10,74 0,00 0 0,00 0,00 0,00 65,90
56 butas 43,25 6900,99 0,00 0,00 | 451,65 5,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 38,27
57 butas 36,9 5438,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,16
58 butas 36,8 5423,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30,08
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
59 butas 48,18 7100,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,38
60 butas 73,49 10830,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,07
Meénesiné jmoka butui arba (patalpoms) suskaiciuota taikant anuitetinj metoda, kreditas 20 mety su 3% metiniy paliikany norma, jvertinus valstybés
parama.
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis

Variantas I

Variantas II

Priemoné Priemonés apraSymas ini ini
1 1 prasy Kiekis Suma, Ikainis, Kiekis Suma, | Ikainis,
Eur Eur Eur Eur
Laiptiniy j¢jimo aiksteliy, jéjimo laipty | ¢ 5 2035 110,00 | 18.5m? | 2035 | 110,00
remontas.
) . .. . . |Langy keitimas laiptinése 31.84 m? 4258 133,73 (31.84 m?| 4258 | 133,73
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro,
balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas
(iskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas) o _ .
Langy keitimas riisyje 14.86 m? 3232 217,50 |14.86 m*| 3232 | 217,50
deﬁ?Sb“ro dury keitimas j plastikines | 5 ¢, 1842 | 317,59 | 5.8m* | 1842 | 317,59
But}} ir 'klt}}' patalpy langq ir balkony dury keitimas j Langy ir balkono dury keitimas ’1.75 m? 11460 140,18 |81.75 m?| 11460 | 140,18
mazesnio Silumos pralaidumo langus butuose/patalpose
[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
o bl Koo ekt I Sy st bty ok
HvamzezIy | ma, [rengsima ar b ’ Kiltinimas i§ apagios termoizoliacinémis| 115.2m>| 6005 52,13 [1152m?| 6005 | 52,13
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos lok&temis. andaila - tinkas
(cokolio) atitraukimg (iSskyrus keitimg naujais) ir P 2P
nuogrindos sutvarkyma
UAB ,,Skraida“ Giedros g. 41, LT - 10234 Vilnius 45

Tel.: +37069963333 e-pastas: skraida@skraida.lt




Zemaiciy g. 57B, Joniskis

Variantas I

Variantas II

Priemoné Priemonés apraSymas ini ini
1 1 prasy Kiekis Suma, Ikainis, Kiekis Suma, | Ikainis,
Eur Eur Eur Eur

Balkony aptvérimy atnaujinimas,
remontas ir apdaila. Sandarinimas 3234 m? 22208 68,67 |323.4m?| 22208 | 68,67
derinant su stiklinama konstrukcija.
Cokolio ir pamaty (antzeminés dalies) |y gq g 2| 12607 | 66,77 |188.8m?| 12607 | 66,77
Siltinimas ir apdailos jrengimas

[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant

sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy

lictvamzdziy demontavima, jrengimg ar keitimg, elektros, |, o 4o Gieny remontas 145m? | 2973 | 2050 | 145m? | 2973 | 20,50

dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo $iltinamos sienos

(cokolio) atitraukimg (iSskyrus keitimg naujais) ir

nuogrindos sutvarkyma
Fasadiniy sieny 511t1n1ma§ ir tinkavimas 20192.01 157515 78,02 20192.01 157515 | 78,02
plonasluoksniu armuotu tinku m m
Komunikacijy, sumontuoty ant iSorinés

. e 1 kompl. 320 320,00 |1 kompl.| 320 320,00
fasado sienos perkélimas
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis

Variantas I

Variantas II

Priemoné Priemonés apraSymas ini ini
prasy Kiekis Suma, Ikainis, Kiekis Suma, | Ikainis,
Eur Eur Eur Eur
Pamaty Siltinimas ne maziau 0,6 m, nuo 110.81
o . ) e . grunto pavirsiaus, nuogrindos 110.81 m? 11426 103,11 B 11426 | 103,11
[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sutvarkymas m
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinima, esamy
lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukimg (i$skyrus keitimg naujais) ir
nuogrindos sutvarkym
8 yma Piliastry apgiltinimas ir tinkavimas ~ [838.66 m?| 49886 | 59,48 832'266 49886 | 59.48
Bendro naudqj}mo nuoteky stovy 198m | 5538 27.97
vamzdyny keitimas, pertvarkymas
Bendrojo naudojimo Salto vandens
) ) e magistraliniy vamzdyny keitimas, 95 m 2208 23,24
Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy pertvarkymas
(elektros, prieSgaisrinés saugos, geriamojo vandens,
buitiniy nuoteky, drenazo, taip pat ir namui priklausanciy ) doiimo Sal d
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas Bendrojo naudoj 1mo sa to vandens
stovy vamzdyny keitimas, 464m | 13048 | 28,12
pertvarkymas
Elektros bendrosios inzinerinés
sistemos - buty aps‘}(al“[os pe}sklrstymo 20 buty | 1942 97.10
skydy rekonstrukcija, jrengiant
automatinius jungiklius
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis

Variantas I

Variantas II

Tel.: +37069963333 e-pastas: skraida@skraida.lt

Priemoné Priemonés apraSymas ini ini
prasy Kiekis Suma, Ikainis, Kiekis Suma, | Ikainis,
Eur Eur Eur Eur
Elektros bendrosios inzinerinés
s1steplos - hOl‘lZOl’lté.lll(')S 1£1s'tahacu0s 529.269 5744 9.90
magistraliniy kabeliy ir riisio patalpy m
apSvietimas
Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy Elektros bendrosios inzinerinés
(elektros, prieSgaisrinés saugos, geriamojo vandens, sistemos - vertikalios instaliacijos .
oL y : . o .. . o S 2 laipt. 690 345,00
buitiniy nuoteky, drenazo, taip pat ir namui priklausanciy jmagistraliniai kabeliai ir laiptiniy
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas apSvietimo instaliacija
qutekq magistraliniy vamzdyny 3m 47 25,67
keitimas, pertvarkymas
Cirkuliacijos 's1'stemos magistraliniy 95 m 2033 21,40
vamzdyny keitimas
Cl.rk.uhac'g(')s _51§tem0s stovy vamzdyny 464m | 11962 | 25.78
keitimas iki riisio luby
Karsto Vandep§ magistraliniy A3 m 1109 25.79
vamzdyny keitimas
KarSto vandens sistemy balansavimas
Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy pertvarkymas ar  [jrengiant automatinius balansinius 24 vnt. 4200 175,00 | 24 vnt. | 4200 | 175,00
keitimas ventilius
KarSto vandens stovy vamzdyny 464m | 11962 | 25,78
[keitimas iki rtsio luby
Ranksluosc¢iy dziovintuvy keitimas 55vnt. | 8395 | 152,64
Sildymo daliklinés aspkaitos sistemos
su nuotoliniu duomeny nuskaitymu 55buty | 19195 | 349,00
irengimas
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis

Variantas I Variantas II
Priemoné Priemonés aprasSymas ini ini
prasy Kiekis Suma, Ikainis, Kiekis Suma, | Ikainis,
Eur Eur Eur Eur
Sildymo prietaisy (radiatoriy) keitimas 128000

butuose ir laiptinése, keiciant W 12800 0,10
radiatorius ir visus atvamzdzius

Sildymo sistemos magistraliniy

i 220 m 4627 21,03 | 220m | 4627 | 21,03
vamzdyny keitimas

Sildymo sistemos stovy vamzdyny
keitimas jrengiant dvivamzde Sildymo 416 m | 7721 18,56
Sildymo ir (ar) karto vandens sistemy pertvarkymas ar ~ [sistema

keitimas Sildymo sistemy balansavimas
irengiant automatinius balansinius 16 vnt. 2800 175,00 | 16 vat. | 2800 | 175,00
ventilius

Silumos punkto keitimas, atnaujinimas

. . 1 kompl. 7989 7989,00 1 kompl.| 7989 |7989,00
1Ir automatizavimas

Termostaty ant Sildymo prietaisy
(radiatoriy) jrengimas su gamykliniu 132 vnt. 5394 40,86 | 132 vnt.| 5394 40,86
temperattiros nustatymu 16-26° C.

Lietaus nuoteky Salinimo magistraliniy
Stogo ar perdangos pastogéje $iltinimas, jskaitant stogo [vamzdyny keitimas riisyje
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy Salinimg, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar
irengima, arba naujo S$laitinio stogo (be patalpy pastogéje)
irengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apSiltinant jj arba
perdangg pastogeje Lietaus nuoteky $alinimo stovy
vamzdyny keitimas

36 m 995 27,64 36 m 995 27,64

97.2m 2399 24,68 [ 972m | 2399 | 24,68
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Zemaiciy g. 57B, Joniskis

Tel.: +37069963333 e-pastas: skraida@skraida.lt

Variantas I Variantas 11
Priemoné Priemonés apraSymas ini ini
1 1 prasy Kiekis Suma, Ikainis, Kiekis Suma, | Ikainis,
Eur Eur Eur Eur
o Plokscio stogo Siltinimas ant esamos | 707 3 1| Goag6 | 8923 |767.3 m2| 68466 | 89.23
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo ~|[dangos ir jrengiant nauja danga
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy Salinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar
irengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje)
irengimas (iskaitant kopécias i pastoge), apsiltinant jj arba
erdangg pastogéje irutini § i
perdang pastoge VirSutiniy auksty balkony stogeliy sg8m2 | 3378 | 5745 |588m2| 3378 | 5745
remontas ir dangos keitimas
Yed}nlmo 51stemos. .sutvz.;lrkymas‘arba.pertvarkymas, Natiiralios Vefilnlmo sistemos 55 buty 3419 62.16 | 55buty | 3419 62.16
iskaitant rekuperacijos sistemos jrengima sutvarkymas ir remontas
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